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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 
- Заявление АО «ТУС» о проведении повторной негосударственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий; 
- Договор на проведение повторной негосударственной экспертизы № 6-18-Э от 

28.06.2018 г.; 
- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документа-

ции и результатов инженерных изысканий № 16-2-1-3-0004-18 от 18.06.2018 г. на объект ка-
питального строительства «Многоквартирный жилой дом переменной этажности со встроен-
ными нежилыми помещениями поз. 24 в микрорайоне "Университетский-2" в северо-
западном районе г. Чебоксары», выданное ООО «АСТРА-ИНЖИНИРИНГ» (г. Бугульма); 

- Комплект проектной документации и результаты инженерных изысканий согласно 
п. 1.9. настоящего заключения; 

- Статьи 49, 49.1, 50 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Градостроительный кодекс РФ»; 

- Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий (утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2012 г. № 272); 

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (с изменениями и дополнениями)); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 09.12.2015 г. № 887/пр «Об утверждении требований к составу, содержа-
нию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий». 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой дом переменной этажности со 

встроенными нежилыми помещениями поз. 24 в микрорайоне "Университетский-2" в северо-
западном районе г. Чебоксары». 

Местоположение объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, микрорайон «Уни-
верситетский-2». 

1.3. Технико-экономические показатели объекта капитального строительства  
Наименование  Ед. изм. Численное значение 

Площадь застройки м2 3416,3 
Количество этажей: блок-секция "А"-"И" эт. 13, 14, 17, 18, 17, 14, 13, 13
в т.ч. количество подземных этажей эт. 1 
Площадь жилого дома м2 33582,43 
Общая площадь квартир без учета лоджий м2 22863,1 
Общая площадь квартир с учетом лоджий  
(с коэф. 0,5) 

м2 24158,7 

Количество квартир шт. 483 
1-комнатных квартир шт. 264 
2-комнатных квартир шт. 146 
3-комнатных квартир шт. 73 
Пожарно-техническая высота здания  м 47,72 

Высота здания (архитектурная)  
м 39,65; 42,45; 50,85; 50,85; 

50,85; 42,45; 39,65; 39,65 
Строительный объем  м3 117209,2 
в т.ч. ниже 0,000 м3 6796,0 
в т.ч. выше 0,000 м3 103830,5 
в т.ч. выше 0,000 (тех. чердак) м3 6582,7 
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Строительный объем встроенных нежилых 
помещений 

м3 
1402,5 

Количество хозяйственных кладовых шт. 205 
Площадь хозяйственных кладовых м2 878,9 
Площадь нежилого помещения № 1 м2 149,0 
Площадь нежилого помещения № 2 м2 142,4 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капи-
тального строительства  

Вид строительства - новое строительство. 
Функциональное назначение объекта - жилой дом. 
Характерные особенности объекта капитального строительства – жилой дом, состоя-

щий из восьми блок-секций переменной этажности (12-17 этажей), с подвалом, с техниче-
ским чердаком, совмещенной кровлей, оборудованный пассажирскими лифтами. 

Основные технические характеристики: 
Уровень ответственности - II (нормальный) 
Степень огнестойкости - II 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0 
Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0 
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 
Степень долговечности здания - I (со сроком службы не менее 100 лет) 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженерные изыска-
ния и осуществивших подготовку проектной документации  

Инженерные изыскания 
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания – Закрытое акцио-

нерное общество «Институт «Чувашгипроводхоз» (ЗАО «Институт «Чувашгипровод-
хоз»). Адрес: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ивана Яковлева, д. 19, теле-
фон: 8 (8352) 56-49-02. Генеральный директор – Алексеев Иван Алексеевич. Выписка из ре-
естра членов саморегулируемой организации № 225 от 04.04.2018 г., выданная Саморегули-
руемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение по инженерным изыс-
каниям в строительстве» (г. Самара, регистрационный номер записи в государственном ре-
естре саморегулируемых организаций СРО-И-008-30112009). 

Инженерно-экологические изыскания – Общество с ограниченной ответственно-
стью «ПроектИзыскания» (ООО «ПроектИзыскания»). Адрес: 428024, Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 19, офис 214. Фактический адрес: 428032, Чу-
вашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 3, пом. 1, оф. 217, телефон: +7-927-845-
32-13. Директор – Денисов Сергей Федорович. Выписка из реестра членов саморегулируе-
мой организации № БОИ 07-06-1593 от 16.04.2018 г., выданная Ассоциацией Саморегулиру-
емая организация «Балтийское объединения изыскателей» (г. Санкт-Петербург, регистраци-
онный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-018-
30122009). 

Проектная документация  
Общество с ограниченной ответственностью «ТУС ПРОЕКТ» (ООО «ТУС 

ПРОЕКТ»). Адрес: 428024, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект 
И.Я.Яковлева, дом 19, офис 301. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
№ 341 от 18.06.2018 г., выданная Саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков 
Поволжья» (г. Чебоксары, регистрационный номер записи в государственном реестре само-
регулируемых организаций СРО-П-108-28122009). Директор Михайлов Валерий Петрович. 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-сметное бюро» (ООО 
«Проектно-сметное бюро». Адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пер. Ба-
бушкина, д. 8. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-108-
2130123462-333 от 21.07.2016 г. Директор Михайлов Валерий Петрович. 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 

Акционерное общество «ТУС» (АО «ТУС»). Адрес: 428034, Россия, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 39, помещение № 7. ОГРН 1022101137398. Гене-
ральный директор Угаслов Николай Федорович. 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действо-
вать от имени застройщика, технического заказчика, заказчике (если заявитель не яв-
ляется застройщиком, техническим заказчиком) 

Не предусмотрено. 

1.8. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строитель-
ства 

Собственные средства заказчика. 

1.9. Перечень представленных на экспертизу отчетных материалов о результатах 
инженерных изысканий и проектной документации  

 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Исполнитель 

работ  
Инженерные изыскания 

 
3/2018 

Технический отчет об инженерно-геодезических 
изысканиях 

ЗАО «Институт 
«Чувашгипро-

водхоз» 
 

5118 
Технический отчет об инженерно-геологических 
условиях строительства объекта 

ЗАО «Институт 
«Чувашгипро-

водхоз» 
 

117/2018-ИЭИ 
Технический отчет по результатам  
инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации 

ООО  
«ПроектИзыс-

кания» 
Проектная документация 

1 01/17-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

2 01/17-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации 
земельного участка 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

3 01/17-АР Раздел 3 Архитектурные решения ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

4 01/17-КР Раздел 4 Конструктивные  и объемно-
планировочные решения 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

  Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

5.1.1 01/17-ИОС1.1 Подраздел 1. Система электроснабжения.  
Наружное освещение. Низковольтные кабельные 
линии 0,4 кВ 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.1.2 01/17-ИОС1.2 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Силовое электрооборудование и электроосвещение 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.2 01/17-ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.3.1 01/17-ИОС3.1 Подраздел 3. Система водоотведения ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 
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5.3.2 01/17-ИОС3.2 Подраздел 3. Наружные сети водоснабжения и 
водоотведения  

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.3.3 01/17-ИОС3.3 Подраздел 3. Ливневая канализация ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.4 01/17-ИОС4 Подраздел 4. Отопление и вентиляция ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

 5.5 01/17-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи. Наружные сети связи ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.6 01/17-ИОС6 Подраздел 6 Автоматизация системы отопления и 
вентиляции 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

5.7.1 01/17-ИОС7.1 Подраздел 7 Часть 1. Система газоснабжения.  ООО  
«Проектно-

сметное бюро» 
5.7.2 01/17-ИОС7.2 Подраздел 7 Часть 2. Система газоснабжения. 

Автоматика внутреннего газопровода 
ООО  

«Проектно-
сметное бюро» 

6 01/17-ПОС Раздел 6 Проект организации строительства. 
Корректировка срока строительства 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

8 01/17-ПМООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

9.1 01/17-ПБ1 Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

9.2 01/17-ПБ2 Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Пожарная сигнализация 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

10 01/17-ОДИ Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов  

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

10.1 01/17-ЭЭФ Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению 
соблюдений требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
энергетических ресурсов  

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

11 01/17-ТБЭО Раздел 11 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

12 01/17-СКР Раздел 12 Сведения о нормативной периодичности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимых для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 
об объеме и составе указанных работ 

ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

12.1 01/17-Р Расчет железобетонного каркаса ООО «ТУС 
ПРОЕКТ» 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженер-
ных изысканий 

Виды изысканий: 
- Инженерно-геодезические изыскания; 
- Инженерно-геологические изыскания; 
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- Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании договора № 3/2018 

от 04.05.2018 г. с АО «ТУС», согласно техническому заданию от 03.05.2018 г., утвержденно-
му генеральным директором АО «ТУС» Угасловым Н. Ф., в соответствии с программой на 
выполнение инженерно-геодезических изысканий, составленной инженером-геодезистом 
Кортунковым С. Н. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора № 5118 от 
13.11.2017 г. с АО «ТУС», согласно техническому заданию от 13.11.2017 г., выданному ГИ-
Пом Михайловым В. П. (ООО «ТУС ПРОЕКТ»), в соответствии с программой на выполне-
ние инженерно-геологических изысканий, составленной инженером-геологом Прокопьевой 
Н. А. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании задания на выпол-
нение инженерно-экологических изысканий от 16.02.2018 г., утвержденного генеральным 
директором АО «ТУС» Угасловым Н. Ф. и согласованного директором ООО «ПроектИзыс-
кания» Денисовым С. Ф. 

Основные данные и требования заданий: 
1) вид строительства – новое строительство; 
2) месторасположение объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, микрорайон 

«Университетский-2»; 
3) система координат – местная (МСК-21); система высот – Балтийская 1977 г.; 
4) проектируемое сооружение – жилой дом переменной этажности; 
5) уровень ответственности объекта – II нормальный; 
6) по результатам инженерных изысканий предоставить отчёт. 
Объемы и виды работ должны быть выполнены в соответствии с действующими нор-

мативными документами: 
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния»; 
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;  
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
- общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами. 
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечить 

получение материалов о природных условиях территории, на которой будет осуществляться 
строительство объекта капитального строительства, факторах техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для 
обоснования конструктивных и объёмно-планировочных решений, установления проектных 
значений и характеристик зданий и сооружений, мероприятий инженерной защиты и меро-
приятий по охране окружающей среды. Расчётные данные в составе результатов инженер-
ных изысканий должны быть обоснованы исполнителями инженерных изысканий и содер-
жать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 

Основные технико-экономические показатели объекта 
Согласно техническому заданию на площадке проектируется 16-этажный кирпичный 

жилой дом на монолитном железобетонном пространственном каркасе. Здание в плане Г- 
образное, 8-подъездное, размерами в осях для одного подъезда 13,84 м х 25,0 м. Намечаемый 
тип фундаментов - свайный. Максимальная нагрузка на фундамент – 339 т. Планировочная 
отметка нуля - не задана. Глубина заложения подвала – 1,8 м. Уровень ответственности со-
оружения II. 

Требования к проведению инженерно-геодезических изысканий 
Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для проектирования, с 

учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходи-
мых для инженерного обеспечения объекта: 

- отыскивание пунктов полигонометрии; 
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- выполнить топографическую съемку в М 1:500 площадью 3,0 га в режиме РТК с ис-
пользованием спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС двумя двухчастотными приемниками 
GEON G-2 № S 92954117136914GMN и № S82854117136930GMN. 

Система координат местная (МСК-21). Система высот Балтийская 1977 г.  
При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствоваться действу-

ющими нормативными документами - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства», техническим заданием. 

Требования к проведению инженерно-геологических изысканий 
Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с действующими 

нормативными документами СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строитель-
ства», общероссийскими и ведомственными инструкциями, указаниями, правилами, техни-
ческим заданием. 

При проведении инженерно-геологических изысканий выполнить:  
- сбор и обработку материалов прошлых лет; 
- проходку горных выработок (буровые работы); 
- гидрогеологические исследования; 
- лабораторные исследования грунтов; 
- камеральную обработку материалов инженерно-геологических изысканий; 
- составление технического отчёта. 
Требования к проведению инженерно-экологических изысканий 
Выполнить комплексное экологическое обследование территории участка в пределах 

отведенных границ и дать оценку современного состояния и прогноз возможных изменений 
окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвра-
щения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и, связанных 
с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных усло-
вий жизни населения в районе намечаемой деятельности. 

Программой проведения инженерно-экологических изысканий предусмотрено: 
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о со-

стоянии природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природ-
ных условиях; 

- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ланд-
шафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загряз-
нения; 

- эколого-гидрогеологические исследования; 
- почвенные исследования; 
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, 

почв, грунтов, поверхностных и подземных вод; 
- лабораторные химико-аналитические исследования; 
- исследование и оценка радиационной обстановки; 
- исследование и оценка физических воздействий; 
- изучение растительности и животного мира; 
- социально-экономические исследования; 
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; 
- камеральная обработка материалов и составление отчета. 
Выдачу материалов инженерно-экологических изысканий осуществить в соответствии 

с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

Прочие требования 
При использовании материалов прошлых лет проанализировать возможные измене-

ния инженерно-геодезических и инженерно-геологических условий, объемов и свойств тех-
ногенных грунтов.  
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Особые требования 
В случае проявления неблагоприятных инженерно-гидрогеологических процессов 

природного и техногенного характера выполнить их детальное изучение и выдать рекомен-
дации по снижению их негативного воздействия на окружающую среду и обеспечению 
устойчивости проектируемого объекта. 

Требования к составу, точности, надежности, достоверности и обеспеченности 
определения необходимых, данных при изысканиях 

В результате проведения инженерных изысканий необходимо комплексно оценить 
природные и техногенные условия территории для обеспечения данными работ по проекти-
рованию, строительству и эксплуатации объекта капитального строительства. 

По результатам инженерных изысканий представить отчеты, в которых должны быть 
описаны: 

- физико-географические и техногенные условия территории; 
- геологическое строение; 
- гидрогеологические условия; 
- физико-механические свойства грунтов; 
- геологические и инженерно-геологические процессы; 
- наличие специфических грунтов; 
- изученность современных экологических условий. 
По результатам изысканий и исследований должно быть выполнено районирование 

территории, на которой расположена площадка проектируемого жилого дома, и прилегаю-
щих площадей.  

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий составлена инжене-
ром-геодезистом Кортунковым С. Н., утверждена директором ЗАО «Институт «Чувашгипро-
водхоз» Алексеевым И. А., согласована генеральным директором АО «ТУС» Угасловым Н. 
Ф. В программе представлена краткая характеристика инженерно-топографических условий 
района изысканий, сведения о проектируемом сооружении. Представлено обоснование объ-
емов и видов планируемых работ, намечены объемы работ. 

Программа на проведение инженерно-геологических изысканий составлена главным 
специалистом Прокопьевой Н. А., утверждена директором ЗАО «Институт «Чувашгипровод-
хоз» Алексеевым И. А. 13.11.2017 г., согласована генеральным директором АО «ТУС» Угас-
ловым Н. Ф. В программе на проведение инженерно-геологических изысканий представлена 
краткая характеристика инженерно-геологических условий района изысканий, сведения о 
проектируемом сооружении. Представлено обоснование объемов и видов планируемых ра-
бот, намечены объемы работ, исходя из технических характеристик проектируемого соору-
жения, стадии проектирования и категории сложности инженерно-геологических условий. 
Намечены объемы работ. 

Программа на проведение инженерно-экологических изысканий составлена инжене-
ром-экологом Павловым Н. Ю., утверждена директором ООО «ПроектИзыскания» Денисо-
вым С. Ф. 16.02.2018 г., согласована генеральным директором АО «ТУС» Угасловым Н. Ф. В 
программе на проведение инженерно-экологических изысканий представлено обоснование 
объемов и видов планируемых работ, намечены объемы работ. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 
документации 

Проектная документация выполнена на основании задания на проектирование, утвер-
жденное генеральным директором АО «ТУС» от 01 ноября 2017 года. Корректировка разде-
ла «Проект организации строительства. Корректировка срока строительства» (01/17-ПОС) 
выполнена на основании письма АО «ТУС» № 766/1 от 28.06.2018 г. 

Вид строительства – новое строительство. Особые условия – отсутствуют.  
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2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка 

1. Градостроительный план земельного участка от 11.05.2018 г. № RU21304000-
0000000000000300 с кадастровым номером 21:01:010315:5080; 

2. Градостроительный план земельного участка от 11.05.2018 г. № RU21304000-
0000000000000301 с кадастровым номером 21:01:010315:4012; 

3. Градостроительный план земельного участка от 11.05.2018 г. № RU21304000-
0000000000000302 с кадастровым номером 21:01:010315:3971. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

1. Технические условия № 1027/19 от 18.05.2018 г. на подключение к сетям водоснаб-
жения и водоотведения, выданные АО «Водоканал» г. Чебоксары Чувашская Республика; 

2. Технические условия № 01/12-66 от 12.01.2018 г. на отвод поверхностных стоков, 
выданные муниципальным бюджетным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства»; 

3. Технические условия № 248/17-М от 27.12.2017 г. на проектирование сетей наруж-
ного электроосвещения, выданные АО "ГОРСВЕТ» г. Чебоксары; 

4. Технические условия № 69/тп от 14.06.2018 г. на присоединение к электрическим 
сетям, выданные ООО "Территориальные электрические сети"; 

5. Технические условия № 228/17 от 25.10.2017 г. на проектирование сети кабельного 
телевидения, сети передачи данных, на телефонизацию, подключение к сетям Интернет, IP-
TV и проводного вещания выданные ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике; 

6. Технические условия на присоединение к газораспределительным сетям № 15-
167от 08.06.2018 г., выданные АО «Газпром газораспределение Чебоксары». 

2.2.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

1. Постановление администрации о внесении изменений в проект планировки микро-
района «Университетский-2» (II очередь) жилого района города Чебоксары Чувашской Рес-
публики от 19.07.2017 г. № 1757; 

2. Постановление администрации об утверждении проекта планировки территории 
микрорайона «Университетский-2» (II очередь) жилого района города Чебоксары Чувашской 
Республики от 22.07.2016 г. № 2018; 

3. Письмо № 982 от 31.01.2018 г о согласовании строительства жилого дома без 
устройства мусоропровода, выданное администрацией г. Чебоксары «Управление архитекту-
ры и строительства» Чувашской Республики. 

3. Описание рассмотренной документации 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены повторно. 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, метео-
рологические и климатические условия территории, на которой предполагается осу-
ществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с ука-
занием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

Инженерно-геодезические условия территории 
В административном отношении объект изысканий расположен в северо-западной ча-

сти г. Чебоксары Чувашской Республики. В геоморфологическом отношении участок распо-
ложен на правом берегу реки Волга. 

Рельеф местности на данном участке равнинный, без особых перепадов. Раститель-
ность и древесные насаждения отсутствуют. На участке идут подготовительные работы для 
строительства. 
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Застройка отсутствует. Подземные коммуникации находятся в стадии строительства и 
представлены канализацией, водопроводом, кабелем электричества. Опасные техногенные 
процессы отсутствуют. 

 
Инженерно-геологические условия территории 
Проектируемый многоквартирный жилой дом поз. 24 расположен в северо-западной 

части строящегося жилого комплекса «Университетский-2». 
Инженерно-геологические условия участка относятся к III категории сложности со-

гласно СП 47.13330.2016 прил. Г по грунтовым и гидрогеологическим условиям. 
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах краевой части 

плато, представленного пологим делювиальным склоном, осложненным древними погребен-
ными балками и оврагами разных порядков правого склона долины р. Шупашкарка. 

Современная залесенная вершина балки шириной до 50 м расположена на расстоянии 
25 м от западной части проектируемой позиции. Данная балка развивалась унаследовано в 
пределах другой более древней балки, правый борт которой прослеживается вверх по склону 
в пределах поз. 25, днище балки зафиксировано скв. № 26 на отм. 130,0 м. 

Поверхность участка склона крутизной к северу составляет около 30, свободна от 
строений, местами спланирована со срезкой почвенно-растительного слоя и отсыпкой техно-
генным грунтом мощностью до 3,1 м современной ложбины стока, пересекающей северо-
западную часть проектируемой позиции. Отметки поверхности в пределах участка изыска-
ний составляют 147,1 м – 150,1 м. 

Опасные геологические процессы и явления в пределах самой площадки могут быть 
вызваны нарушениями естественных условий дренирования после застройки МКР: (барраж-
ный эффект от свайных полей, засыпка балки без устройства дренажа, асфальтирование по-
верхностей, недостаточная организация поверхностного стока, а также аварийные утечки из 
водонесущих коммуникаций). 

При строительстве в пределах площадки необходимо зарегулировать поверхностный 
сток, с целью недопущения его попадания к вершине залесенной балки. 

При эксплуатации здания не исключены локальные обводнения грунтов и появления 
линз верховодки на глубине заложения водонесущих коммуникаций. 

Геологическое строение участка работ характеризуется распространением чет-
вертичного покрова различного генезиса (tIV, dIII-IV, рrШ, рdII-III, dII), преимущественно 
мощностью 9,8 – 12,8 м (отм. 135,1 – 146,1 м), увеличение мощности четвертичных отложе-
ний до 18,4 м (отм. 130,0 м) зафиксировано скв. №№ 24 и 26 на двух западных блок-секциях, 
которые при «посадке» здания находятся в пределах бортов и днища погребенной балки се-
веро-западного простирания. 

Коренные образования представлены верхнепермскими песчано-глинистыми образо-
ваниями татарского яруса (P3t). Кровля коренных отложений имеет уклон к северу, в сторону 
р.Волга. 

Грунтовые условия определяются наличием тугопластичных просадочных (ИГЭ № 2) 
и локально просадочных мягкопластичных (насыщенных водой) суглинков ИГЭ № 3. Дан-
ные туго-и мягкопластичные суглинки обладают сильной сжимаемостью (Е = 4-7 МПа) под 
нагрузкой, а при забивке свай могут проявить тиксотропные свойства, характеризуются низ-
кими прочностными и несущими характеристиками. 

Сводный краткий инженерно-геологический разрез до глубины изучения 24 м 
(абс.отм. 123,1 м) приведен ниже в таблице 1. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием невыдержанного 
безнапорного водоносного горизонта подземных вод. На период изысканий - январь 2018 г. 
(период межени) - в пределах западной и восточной окраин проектируемого здания УПВ 
вскрыт на глубине 5,0 м – 7,6 м (отм. 144,2 м – 140,9 м). В центральной части позиции (скв. 
№№ 20, 28) подземные воды до глубины 24 м не вскрыты. Дренированию данного участка 
способствуют прилегающая овражно-балочная сеть, а также дренажные «окна» в виде ма-
ловлажных и влажных пылеватых и мелких полимиктовых песков, подстилающих четвер-
тичные отложения. 
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Таблица 1 Сводный инженерно-геологический разрез 
 

Стратигр. 
индекс. 

Номер 
ИГЭ Описание 

Характер 
залегания 

Мощность, 
м 

1 2 3 4 5 
tIV 1 Техногенный грунт: суглинок коричневый, 

буровато-коричневый, перемятый с поч-
венным слоем и редким включением строи-
тельного материала), полутвердой и туго-
пластичной консистенции 

Локальное, 
в пределах 

засы-
панной 
ложбины 
стока 

0,3 - 3,5 

QIV - Почвенно-растительный слой Локальное 0,2 - 0,3 
dIII-IV, 

prIII 
2 Суглинок тяжелый и легкий, коричневый, с 

редкими гумусовыми разводами, тугопла-
стичной консистенции, в кровле - участка-
ми полутвердый 

Площадное 1,0 - 5,9 

dIII-IV, 
prIII 

3 Суглинок тяжелый и легкий, светло-
коричневый, желтовато-коричневый, неяс-
нослоистый, слабоожелезненный, мягко-
пластичной консистенции 

Площадное 8,0 - 10,0 

pdII-III 4 Суглинок тяжелый, серый, зеленовато-
серый, с гнездами гумуса, участками с 
примесью органического вещества до 7,2 
%, тугопластичной консистенции 

Локально, 
в пределах 
погребен-
ной балки 

2,7 - 4,6 

pdII 5 Суглинок тяжелый, коричневый, пес-
чанистый, в нижней части с включением 
щебня коренных пород до 5-10 %, тугопла-
стичной консистенции, участками до по-
лутвердой 

Локальное, 
в цен-

тральной 
части раз-
реза, в виде 
останца 

2,3 - 7,8 

P3t 6 Глина легкая, красная, темно-вишневая, 
плотная, редко мергелистая, с прослойками 
алеврита мощностью 10-20 см, по трещи-
нам омарганцованная, твердой и полутвер-
дой консистенции 

Площадное 
и линзо-
водное, в 
верхней 
части раз-

реза 

1,6 - 2,6 

P3t 7 Алеврит светло-серый, зеленовато-
коричневый, глинистый, тонкослоистый, 
участками охристый, полутвердой конси-
стенции 

Линзовид-
ное 

0,8 - 1,2 

P3t 8 Песок полимиктовый, пылеватый, зелено-
вато-серый, коричневый, табачно-
коричневый, глинистый, с тонкими про-
слойками глины, алеврита, песчаника мощ-
ностью 5-20 см, по степени влажности - 
маловлажный 

Площадное  макси-
мальная 
вскрытая 
мощность

11,4 

 

УПВ на прилегающей поз. 25 на конец декабря 2017 г. установлен всеми скважинами 
на глубине 3,9 м – 5,5 м (отм. 144,6 м – 150, 4 м). 

Водоносный горизонт безнапорный. Водовмещающими грунтами являются лес-
совидные (рrIII) и делювиальные (dII) мягкопластичные суглинки. Локальным водоупором 
служат маломощные верхнепермские глины, которые в центральной части имеют фильтра-
ционные «окна», представленные пылеватыми и мелкими песками. 
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Питание ВГ происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а в будущем и 
за счет утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка - в овражно-речную сеть, а также 
через фильтрационные «окна» в ниже расположенные водоносные горизонты. 

Поток подземных вод направлен к северу и северо-западу, согласно общему уклону 
рельефа, в том числе и в сторону залесенного оврага с безымянным ручьем, являющимся 
правым притоком р. Шупашкарка. 

По химическому составу, с учетом архивных данных, подземные воды пресные (М = 
0,69 – 0,89 г/дм3), к бетону нормальной водонепроницаемости марки W4 слабо - и средне-
агрессивные по содержанию агрессивной углекислоты. Степень агрессивного воздействия по 
содержанию сульфатов и хлоридов на металлические конструкции - слабоагрессивная (СП 
28.13330.2012, прил. В, табл. В.1-В.3). 

Второй водоносный горизонт вскрыт локально скв. №№ 18, 22 на глубинах 12,4 м и 
12,8 м соответственно (отм. 135,5 – 135,7 м) и приурочен к маломощной прослойке верхне-
пермских (P3t) глин (ИГЭ № 6). 

По характеру подтопления согласно п. 5.4.8 СП 22.13330.2016. в настоящее время 
рассматриваемый участок является не подтопленным в силу не освоенности территории. 

В будущем, территория потенциально подтопляемая в результате планируемого граж-
данского строительства, чему будут способствовать: 

- утечки из водонесущих коммуникаций; 
- барражный эффект свайных полей; 
- планировка поверхности и нарушение поверхностного стока и пр. 
В случае аварийных утечек водонесущих коммуникаций при эксплуатации здания 

возможны обводнения грунтов и появления локальных линз верховодки на глубине за-
ложения водонесущих коммуникаций. Необходимо предусмотреть мероприятия по органи-
зации поверхностного стока, исключить утечки из водонесущих коммуникаций, вокруг зда-
ний соорудить качественные отмостки. Рекомендуется предусмотреть гидроизоляцию за-
глубленных частей здания. 

Соответственно геологическому строению участка и литологическим особенностям 
грунтов, а также по данным лабораторных испытаний выделено 8 инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ): 

- ИГЭ № 1 - техногенный грунт: суглинок тугопластичной консистенции (tIV); 
- ИГЭ № 2 - суглинок тяжелый тугопластичный, участками до полутвердого (dIII-IV, 

prIII); 
- ИГЭ № 3 - суглинок легкий, мягкопластичный (dIII-IV, prIII); 
- ИГЭ № 4 - суглинок тяжелый, тугопластичный (pdII-III); 
- ИГЭ № 5 – суглинок тяжелый тугопластичный (P3t); 
- ИГЭ № 6 - глина легкая, алевритистая, преимущественно полутвердой консистенции 

(P3t); 
- ИГЭ № 7 - алеврит песчанистый, глинистый, полутвердой консистенции; 
- ИГЭ № 8 - песок пылеватый и мелкий, средней плотности, глинистый, с прослойка-

ми песчаника, маловлажный (P3t). 
С целью уточнения границ выделенных ИГЭ, оценки их пространственной одно-

родности, для получения исходных данных к расчету возможных свайных фундаментов бы-
ло выполнено статическое зондирование в 11 точках на глубину до 20,1 м. Результаты стати-
ческого зондирования приведены в текстовых приложениях 3.14. в виде графиков. Характе-
ристики грунтов, полученные по результатам статического зондирования, соответствуют 
природному состоянию на период изысканий. 

В процессе работ были выявлены грунты, характеризуемые по СП 47.13330.2012 
(СНиП 11.02-96) как специфические: 

- ИГЭ № 1. Техногенный (насыпной) грунт (tIV): суглинок буровато-коричневый, пе-
ремятый с почвенным слоем, с включениями корней растений, преимущественно ту-
гопластичной консиснции (tIV). На площадке вскрытая скважинами мощность техногенных 
грунтов составляет 0,5 – 3,5 м. Максимальная мощность насыпных грунтов – 3,5 м - приуро-
чена к засыпанной ложбине стока. 
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Изучен по одному образцу грунта ненарушенной структуры и результатам статиче-
ского зондирования. Имеет нормативные характеристики: w = 20 %, е = 0,604, р = 2,03 г/см3, 
С = 17 кПа, φ = 190, Е = 7 МПа. 

Расчетное сопротивление (R0) для данных грунтов рекомендуется принять не более 60 
кПа согласно СП 22.13330.2011 (для неслежавшихся свалок грунтов и отвалов). Данные от-
ложения непланомерно возведенные (отвалы) и неравномерно уплотненные. Не рекоменду-
ется использовать в качестве основания. 

- ИГЭ № 2. Объединены делювиальные (dIII-IV) и лессовидные (prIII) суглинки. Лес-
совидные суглинки (prIII) легкие и тяжелые, преимущественно тугопластичной кон-
систенции, участками до полутвердой. 

Суглинки характеризуются как просадочные с коэффициентом водонасыщения (Sr) 
0.69-0.89. По результатам компрессионных испытаний по схеме двух кривых с замачиванием 
при вертикальных нагрузках 0,2 МПа и данным СП 11-105-97, 4.III, Б.1 величина относи-
тельной просадочности (εsl) составляет 0.007- 0.03. Тип грунтовых условий по просадочно-
сти в МКР - первый. Данные суглинки резко теряют свои прочностные и несущие свойства 
при замачивании, в замоченном состоянии при динамических нагрузках могут проявить тик-
сотропные свойства. 

На данном участке имеют локальное распространение, залегают в центральной части 
разреза, в пределах останца делювиального склона (ИГЭ № 5). Нижняя граница просадочных 
грунтов соответствует кровле ИГЭ № 5. 

При определении нормативного значения модуля деформации (Е0) при естественной 
влажности использованы данные статического зондирования для ИГЭ № 2, в во-
донасыщенном состоянии - по данным статического зондирования на аналогичных грунтах 
данного состава и состояния, т.е. как по ИГЭ № 3.Модуль деформации равен 7 МПа и 4 
МПА соответственно. 

Согласно табл. В.2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ № 2 при естественно влажности - 
сильно деформируемые (модуль общей деформации равен 7 МПа), в водонасыщенном со-
стоянии - очень сильно деформируемые (модуль общей деформации равен < 5 МПа). 

- ИГЭ № 3. Суглинок (dIII-IV, prIII) легкий и тяжелый, участками переходящий в су-
песь, лессовидный, мягкопластичной консистенции, с коэффициентом водонасыщения (Sr > 
0.80). На данном участке имеет площадное распространение. Мягкопластичные суглинки, 
залегающие выше УПВ, имеют локальные линзы остаточной просадочности (скв. 16, гл. 3,2 
м). По результатам компрессионных испытаний по схеме двух кривых с замачиванием при 
вертикальных нагрузках 0,2 МПа величина относительной просадочности (εsl) составляет 
0.044. 

Характеризуются низкими прочностными и несущими характеристиками.  
При определении модуля деформации (Е0) при естественной влажности использованы 

данные статического зондирования. Согласно табл. В.2 ГОСТ 25100-2011 грунты ИГЭ № 3 
при естественной влажности - очень сильно деформируемые - модуль общей деформации 
равен 4 МПа. 

- ИГЭ № 4. Суглинок тяжелый (рdII-III) легкий, серый, темно-серый, гумусирован- 
ный, с тонкими прослойками песка, с включением органического вещества до 7,2 %, туго-
пластичной консистенции. Имеет локальное распространение и залегает в пределах погре-
бенной ложбины стока, правый борт которой прослеживается вверх по склону в пределах 
поз.25, днище балки зафиксировано на инженерно-геологическом разрезе IV- IV (поз.24) на 
отм. 130,0 м (скв. № 26). Максимальная вскрытая мощность четвертичных отложений со-
ставляет 18,4 м. 

Грунты охарактеризованы с учетом прилегающей поз.25. Характеризуются низкими 
прочностными и деформационными свойствами, сильно деформируемые, модуль общей де-
формации (Е0) при естественной влажности равен 7 МПа (табл. В.2 ГОСТ 25100-2011). 

В данных грунтовых условиях целесообразно применение свайных фундаментов, как 
наиболее надежных с заглублением их не менее чем на 1-3 м в верхнепермские отложения 
ИГЭ №№ 6 - 8. Специфические грунты (ИГЭ №№ 2 - 4) не окажут существенного влияния на 
строительство объекта. 
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В зоне сезонного промерзания грунты на площадке изысканий в природном состоянии 
относятся к средне - и сильнопучинистым (ИГЭ № № 1, 2) согласно п.6.8 СП 22.13330.2016. 

Грунты ИГЭ №№ 2, 3 по отношению к углеродистой и низколегированной стали - вы-
соко- и среднеагрессивные, к бетону – слабоагрессивные. 

По данным теплотехнических расчетов согласно требованиями п. 5.5.3 СП 
22.13330.2016 нормативная глубина сезонного промерзания глинистого грунта для ЧР со-
ставляет 1,54 м. 

Расчетная сейсмичность площадки изысканий в соответствии с рекомендациями СП 
14.13330.2012 для средних грунтовых условий для трех степеней сейсмической опасности по 
картам ОСР составляет - А (10 %)- 6 баллов, В (5 %) - 6 баллов, С (1 %)- 7 баллов. 

Рассматриваемая территория не карстоопасна (СП 116.13330.2012 табл. В.1 прил. В). 
 
Инженерно-экологические условия территории 
Площадка проектируемого строительства объекта располагается в северо-западном 

районе г. Чебоксары. 
Особо охраняемые территории (местного, регионального, федерального значения) – 

государственные природные заповедники, национальные парки и государственные природ-
ные заказники в г. Чебоксары отсутствуют. 

Климатические условия 
Исследуемый участок в соответствии с СП 131.13330.2011 «Строительная климатоло-

гия» относится к II климатическому району. Климат территории умеренно континентальный, 
с теплым летом и холодной зимой, а также хорошо выраженными переходными сезонами. 
Зона влажности - нормальная. 

Природно-климатические характеристики участка: 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: - 32°С; 
- снеговой район IV, расчётный вес снегового покрова 240 кг/м2; 
- ветровой район: нормативное давление ветра 23 кг/м2 (I ветровой район);  
- среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 77 %, максимальная 

влажность - до 88 % отмечается в холодный период года. В летний период возможно сниже-
ние влажности до 30% (около 25 дней, приходящихся в основном на май - июнь); 

- среднегодовое количество осадков - 531 мм; 
- среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. 
Нормативная глубина сезонного промерзания глинистого грунта составляет 1,54 м. 
Среднегодовая температура воздуха равна 3,0°С. В годовом ходе среднемесячная 

температура изменяется от -13°С в январе, до +18,8°С в июле. Абсолютные значения темпе-
ратур равны - 42°С и +37°С. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 143 дня со второй 
декады мая до конца третьей декады сентября. Устойчивые морозы наступают в середине 
ноября и держатся в среднем 120 дней до второй декады марта. 

Район расположен в зоне с неустойчивым увлажнением, поэтому отдельные годы и 
сезоны могут быть с достаточным или избыточным увлажнением, другие, наоборот, засуш-
ливые или с длительными сухими периодами. В среднем за год выпадает около 542 мм осад-
ков с максимумом в теплый период (май-сентябрь) - порядка 266 мм. 

Осадки теплого периода составляют 70 % общего количества. Летние осадки нередко 
носят ливневый характер и сопровождаются грозами. Устойчивый снежный покров образу-
ется в середине ноября и лежит в течение 5 месяцев. Относительная влажность воздуха в 
наиболее теплые месяцы (июнь - август) составляет около 77 %. Число дней с относительной 
влажностью воздуха 30 % и менее составляет 15,8, причем, чаще всего она наблюдается в 
мае и июне, самом сухом времени. Среднегодовая относительная влажность составляет 77 %. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до сере-
дины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. Высота снежного покрова за зиму 
достигает в среднем 44 см (в отдельные годы -73 см). В наиболее снежные зимы высота сне-
гового покрова может достигать 67 см, а под кронами деревьев - до 80 - 90 см. 
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Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года преобла-
дают западные, юго-западные и юго-восточные ветры. В холодный период наряду с юго-
восточными и южными ветрами, увеличивается повторяемость ветров юго-западных и за-
падных направлений. Скорость ветра, повторяемость превышений которой по среднемного-
летним наблюдениям составляет 5 % - (8-9) м/с. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/с, с мак-
симумом в январе - марте - 4,7-5,0 м/с. Повторяемость слабых ветров (до 1 м/с) составляет 
16,6 %. Максимум повторяемости слабых ветров наблюдается в июле - августе - 27 – 28 %. 

За год в среднем отмечается 95 дней без солнца. В течение года 1 см2 земной поверх-
ности получает около 107,6 Гкал/солнечного тепла. Радиационный баланс, т.е. разность теп-
ла, поступающего от солнца, и тепла, теряемого при излучении деятельной поверхностью, за 
год положителен и равняется 136,4 Гкал/см2. С апреля по октябрь радиационный баланс по-
ложителен, приток тепла больше, чем потери, с ноября по март - отрицателен. Максималь-
ные значения его в июле составляют 8 - 9 ккал/см2, а минимальные в декабре - 0,6 - 0,7 
ккал/см2. Число часов солнечного сияния за год составляет около 1937, наиболее солнечным 
является период с апреля по август. 

В условиях высокой влажности, слабого ветра и инверсии температуры воздуха в при-
земном слое атмосферы образуются туманы. Инверсии, индикатором которых являются ту-
маны, оказывают большое влияние на увеличение концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое, ограничивая распространения загрязненного воздуха в верхние слои атмо-
сферы. Чаще туманы наблюдаются осенью и зимой. Общее число дней с туманами в год со-
ставляет 188 дней. 

Грозовая деятельность в основном проявляется с мая по сентябрь. В среднем бывает 
25 грозовых дней в год. Суммарная продолжительность гроз в год составляет 50 часов (дан-
ные Чебоксарской метеостанции). 

Гидрография 
Гидрографическая сеть района г. Чебоксары представлена р. Волгой (Чебоксарским 

водохранилищем) и рядом мелких речек-притоков. Город изначально закладывался на 
«стрелке» - в месте слияния р. Чебоксарки и Волги. В пойменной части р. Чебоксарки распо-
лагались основные объекты города вплоть до 1920-х гг. Помимо выгод гидрографическая 
сеть города вносит ряд отрицательных моментов в устройство городской территории. Доли-
ны малых рек являются малопригодными для капитального строительства из-за высокого 
уровня грунтовых вод. Кроме того, малые реки в черте города сильно замусорены несанкци-
онированными свалками. Недоучет ряда процессов после заполнения Чебоксарского водо-
хранилища привел к неправильной организации городской территории. Остались незастро-
енными прибровочные части западного и восточного склонов Волги. 

В целом для территории города характерна повышенная дренированность, связанная с 
закрытостью территории искусственными покрытиями. В ряде мест, где неправильно устро-
ена ливневая канализационная система, могут наблюдаться грязеводяные потоки после 
обильных и интенсивных осадков в теплый период года. Такая картина неоднократно 
наблюдалась в районе Нового Села. 

Оценка состояния атмосферного воздуха 
Экологическая обстановка в г. Чебоксары определяется спецификой местных природ-

но-климатических условий, а также характером и масштабами воздействия промышленно-
сти, транспорта, сельского и коммунального хозяйства на окружающую природную среду. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, электро-
энергетика, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, химиче-
ская промышленность. 

Все источники, относящиеся к конкретной территории предприятия, являются стаци-
онарными источниками выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Стационарным источником выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух является любой (точечный, площадной и т.д.) источник с организованным или неор-
ганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, дислоци-
руемый или функционирующий постоянно или временно в границах участка территории 
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(местности) объекта, предприятия, юридического или физического лица, принадлежащего 
ему или закрепленного за ним в соответствии с действующим законодательством. 

Стационарные источники выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух подразделятся на два типа: 

- источники с организованным выбросом; 
- источники с неорганизованным выбросом. 
Под организованным выбросом понимается выброс, поступающий в атмосферу через 

специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы; под неорганизованным выбросом 
понимается выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в ре-
зультате нарушения герметичности работы оборудования, отсутствия или неудовлетвори-
тельной работы вентиляционных систем, местных отсосов в местах загрузки, выгрузки или 
хранения сырья, топлива, полупродуктов, продуктов и т.д. 

К неорганизованным источникам относятся: 
- неплотности технологического оборудования (пропуски технологических газов че-

рез уплотнения перекачивающего оборудования и запорно-регулирующую арматуру, распо-
ложенную вне вентилируемых помещений), в том числе работающего при избыточном дав-
лении; 

- факельные установки и амбары для сжигания некондиционного углеводородного 
сырья; 

- открытое хранение топлива, сырья, материалов и отходов, в том числе пруды-
отстойники и накопители, нефтеловушки, шламо- и хвостохранилища, золоотвалы, отвалы 
горных пород, открытые поверхности испарения и т.п.; 

- взрывные работы; 
- погрузочно-разгрузочные работы, в том числе маршруты перемещения сыпучих ма-

териалов; 
- карьеры добычи полезных ископаемых, открытые участки их дробления и рассева на 

фракции; 
- оборудование и технологические процессы, расположенные в производственных 

помещениях, не оснащенных вентиляционными установками, а также расположенные на от-
крытом воздухе (например, передвижные сварочные посты, пилорамы и т.д.). 

В рамках работ по учету, контролю и нормированию выбросов стационарных источ-
ников к неорганизованным источникам также относятся: 

- транспортные средства, хранящиеся или эксплуатируемые на производственной тер-
ритории (автотранспорт, тепловозы, дорожная и строительная техника, речные и морские 
суда в акватории порта и т.п.); 

- резервуарные парки, сливо-наливные железно- и автодорожные эстакады и термина-
лы речных и морских портов. 

Вблизи проектируемого объекта имеются неорганизованные источники загрязнения - 
автодороги. 

В общем объеме выбросов в атмосферу преобладают газообразные и жидкие веще-
ства, являющиеся главными загрязнителями воздуха - 93,09 % (30,463 тыс. т), твердые веще-
ства составляют - 4,91 % (1,607 тыс. т). Из общего количества выбросов 38,47 % приходится 
на углеводороды, 22,02 % - на оксиды азота, 21,86 % - на оксид углерода, 8,71 % - на лету-
чие. 

Ближайшее к исследуемой территории промышленное предприятие: ООО НПЦ 
"КОНТУР". Нормативная СЗЗ составляет 100 м. 

Исследуемый объект не находится в СЗЗ промышленных предприятий. 
Качество атмосферного воздуха на территории предстоящей застройки соответствует 

требованиям ГН 2.1.6.1338-03, дополнение № 2 ГН.2.1.6.1983-05 к ГН 2.1.6.1338-03 «Пре-
дельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных 
мест». 

На основании полученных данных современное состояние атмосферного воздуха мо-
жет быть оценено как благоприятное для проведения строительных работ. 
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Проектируемое здание в период строительства и в период эксплуатации является ис-
точником выбросов загрязняющих веществ. 

Оценка состояния почвенного покрова 
Тип почв – суглинистые. Показатели результатов лабораторных анализов свидетель-

ствуют о слабощелочном типе почвы (рН = 8,16 и рН = 8,05). 
На исследуемом участке проведена оценка степени химического загрязнения почв и 

грунтов по санитарно-токсикологическим показателям. В ходе инженерно-экологических 
изысканий проведены исследования пробы почвы на содержание нефтепродуктов и 
бенз/а/пирена, определен уровень их загрязнения. 

Анализ образцов почвы показал, что фактические концентрации измеренных загряз-
нителей не превышают уровни, установленные санитарными нормами, и не превышают фо-
новые загрязнения. 

Поверхностные почвы на участке работ не загрязнены солями тяжелых металлов. 
Содержание органических веществ не превышает допустимые нормы. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что превышение пре-

дельно допустимых концентраций определяемых загрязнителей по химическим показателям 
в исследуемых пробах почвы не обнаружено. Категория загрязнения почвы - «допустимая». 

Категория загрязнения почвы по микробиологическим и санитарно-
эпидемиологическим показателям - «чистая». 

На основании анализа проведенных лабораторных исследований и натурных наблю-
дений, можно сделать вывод, что в настоящее время не выявлено критического отрицатель-
ного влияния на экологическое и санитарное состояние почвы. Почву участка работ можно 
считать не подвергшийся загрязнению в результате хозяйственной деятельности человека. 

Оценка экологического состояния водных объектов 
Ближайшие водные объекты к исследуемой территории - р. Шупашкарка. Исследуе-

мый участок не находится в водоохраной зоне водных объектов. 
Оценка состояния поверхностных вод Чувашской Республики 
Чувашским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Чу-

вашский ЦГМС), в январе 2018 года были проведены наблюдения за химическим составом 
поверхностных вод Чувашской Республики на 5 водных объектах, в 6 пунктах. Отобрано и 
проанализировано 9 проб воды. 

В результате гидрохимических наблюдений было отмечено незначительное превыше-
ние предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в воде по следующим химическим 
показателям: медь, трудноокисляемые органические вещества по величине ХПК, легкоокис-
ляемые органические вещества по величине БПК5, азот аммонийный, железо общее. 

Содержание остальных контролируемых ингредиентов было ниже допустимых значе-
ний. 

Кислородный режим был удовлетворительным. 
Аварийного и экстремально-высокого загрязнения водных объектов не отмечено. 
Оценка состояния подземных вод 
Исходя из материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАО «Ин-

ститут «Чувашгипроводхоз» для исследуемого микрорайона, по состоянию на 2013-2018 го-
да гидрогеологические условия характеризовались наличием подземных вод на период изыс-
каний на глубинах 2,1-22,6 м. 

Была проведена оценка качества воды, не используемой для водоснабжения, но явля-
ющейся компонентом природной среды, подверженным загрязнению, а также агентом пере-
носа и распространения загрязнений. 

Согласно таблице 4.4 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строи-
тельства», исследованные подземные воды относятся к категории «относительно удовлетво-
рительная ситуация». Также, по результатам исследований подземных вод можно сделать 
вывод, что при уменьшении глубины залегания подземных вод, степень их загрязненности 
увеличивается. 
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Оценка степени защищенности водоносных горизонтов 
Согласно данным инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2013-2018 

годах ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз», гидрогеологические условия площадки характе-
ризуются наличием водоносных горизонтов подземных вод, установленных на период изыс-
каний. 

Согласно таблицам из монографии В.М. Гольдберга, показатель защищенности ε при-
нимается равным 4 (глубина залегания 2 м - 2 балла, супеси и суглинки мощностью до 4 м, 
соответствующие группе отложений а - 2 балла). Следовательно, подземные водоносные го-
ризонты имеют 1 (низкую) категорию защищенности. В проектной документации необходи-
мо предусмотреть мероприятия по защите подземных вод от загрязнения. 

Оценка радиационной обстановки 
В ходе инженерно-экологических изысканий проводились исследования радиацион-

ной обстановки и определялись следующие показатели: 
- мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; 
- плотность потока радона с поверхности грунта. 
Радиологические исследования почвы проводились 09.04.2018 г. лабораторией 

ФГБУЗ ЦГиЭ в Чувашской Республике - Чувашии. Аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510113 от 01.04.2016 г. 

По результатам измерений плотность потока радона с учетом неопределенности из-
мерения не превышает 27 мБк/(м2*с) (плотность потока радона не должна превышать 80 
мБк/(м2*с) в соответствии с п. 4.2.2. СанПин 2.6.1.2800-10). 

По результатам измерений мощность эквивалентной дозы с учетом неопределенности 
измерения не превышает 0,11 мкЗв/ч (мощность эквивалентной дозы не должна превышать 
0,30 мкЗв/ч в соответствии с п. 4.2.2. СанПин 2.6.1.2800-10). 

На территории строительства поз. 24 в микрорайоне «Университетский-2» уровень 
радиационного фона не превышает допустимые значения и соответствуют требованиям 
СанПин 2.6.1.2900-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за 
счет природных источников ионизирующего излучения, утв. Главным Государственным са-
нитарным врачом РФ 24 декабря 2010 г.», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (0СП0РБ-99/2010)». 

Разработка дополнительных мероприятий по радиационной защите объекта строи-
тельства не требуется. 

Оценка воздействия физических факторов 
К физическим факторам воздействия относятся электромагнитное излучение, тепло-

вое воздействие, вибрация и шум. 
По данным ЦГСЭН в Чувашской республике, контролирующего источники излучения 

и их воздействие на здоровье населения, на территории города расположены 16 радиотехни-
ческих объектов, имеющих зоны ограничения застройки (ЗОЗ) на различной высоте. 

Вблизи участка изысканий имеется источник электромагнитного излучения - высоко-
вольтная линия электропередач. По результатам измерений уровни электромагнитных полей 
не превышают ВДУ. Для данного объекта не требуется разработка специальных мер по сни-
жению воздействия электромагнитного излучения. 

Обследование показало, что на момент составления отчета по инженерно-
экологическим изысканиям на участке исследуемого объекта отсутствуют какие-либо тепло-
вые (технологические и вентиляционные) источники воздействия. 

На исследуемом объекте источники вибрации не выявлены. 
В результате проведенных измерений установлено, что уровень звукового давления 

превышает допустимый уровень, предусмотренный СН 2.2.4/1.1.8.562 - 96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий, МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». 

Исследуемая территория не находится в зоне ограничения застройки базовых станций 
сотовой связи. 
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Оценка состояния животного мира 
В ходе обследования на территории площадки объекта не выявлено мест постоянного 

обитания млекопитающих, нет гнездовий птиц. Из млекопитающих возможно обитание мы-
шевидных грызунов (обыкновенной полевки, лесной мыши, бурозубки) и кротов, которые не 
являются ценными или редкими видами. 

Птицы могут находиться на обследованной территории в пролете или во время пита-
ния, но мест их гнездовий не выявлено. Это в основном типичные синантропные виды птиц, 
массово заселяющие городские окраины: ворона, галка, грач, домовой воробей, большая си-
ница из отряда воробьинообразные. В последнее время в городах Чувашии увеличилось чис-
ло зябликов, так что возможно нахождение и этого лесного вида на территории обследован-
ного объекта. Грачи более чем в половине случаев не улетают зимой на юг, а остаются зимо-
вать в городах в связи с увеличением количества доступного корма. 

Исследуемый объект из-за удаленности объекта от рек, озер и прудов, не окажет нега-
тивного воздействия на водные и околоводные виды животных. Амфибии на площадке так-
же отсутствуют. Рептилии не обнаружены. Мест миграции позвоночных животных на терри-
тории площадки нет. Зимовочные миграции птиц над площадкой не проходят. 

Исследуемый объект не нарушит миграции птиц. 
Ценные виды животных и места их обитания на исследуемой площадке отсутствуют. 

Промысловых видов животных также нет. Отсутствуют виды, внесенные в Красную Книгу 
России или Красную Книгу Чувашской Республики. 

Из беспозвоночных на площадке имеются насекомые. Это преимущественно герпето-
бионты, заселяющие поверхность почвы, в частности, жужелицы и муравьи, а также пред-
ставители почвенной мезофауны (личинки проволочников, жесткокрылых, дождевые черви, 
муравьи). 

После окончания строительных работ какого-либо отрицательного воздействия на жи-
вотный мир отмечено не будет. 

Состояние животного мира можно охарактеризовать как «относительно удовлетвори-
тельная ситуация» 

Оценка состояния растительного покрова 
На площадке строительства объекта при визуальном осмотре участка установлено, 

что отсутствуют редкие и охраняемые виды растений, внесенные в Красную Книгу России и 
Красную Книгу Чувашской Республики, ценные лекарственные виды растений, а также рас-
тения, подверженные вырубке. 

Основные древесные породы, встречающиеся в г. Чебоксары: дуб, клен, береза, липа, 
осина, сосна, ель. Из кустарников можно выделить лещину обыкновенную - лесной орешник 
высотой 5-7 м. Травяная растительность представлена следующими растениями - мятлик лу-
говой, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, пижма обыкновенная, лапчатка гусиная. 

Состояние растительности как индикатора экологического состояния территории 
можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительная ситуация». 

Ландшафтная характеристика территории 
Площадка строительства объекта относится к Чебоксарскому возвышенному физико-

географическому району со зрелым эрозионным ландшафтом, находящемуся в составе про-
винции Приволжской возвышенности лесостепной ландшафтной зоны. 

Геосистемное строение г. Чебоксары и пригорода отличается сложным сочетанием 
типов местности и типов урочищ. Набор их основных групп обусловлен принадлежностью 
исследуемой территории к долине р. Волги и высокому правобережью. Особенности рельефа 
определяют планировочную структуру города. 

Расположение территории г. Чебоксары и пригорода на стыке двух ландшафтных зон 
- лесной и лесостепной - обеспечивает благоприятные условия для рекреации. 

Правобережье г. Чебоксары и пригорода (Арчиков, 1995) относится к Чебоксарскому 
возвышенному физико-географическому району со зрелым эрозионным ландшафтом, нахо-
дящемуся в составе провинции Приволжской возвышенности лесостепной ландшафтной зо-
ны; левобережье (Заволжье) относится к подзоне смешанных лесов Заволжской низины 
(Мильков, 1953; Ступишина, 1964; Коломыц, 1995). 
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Планировочная структура правобережья территории исследования соответствует осо-
бенностям рельефа, сформированного 7 водоразделами притоков р. Волги (pp. Чебоксарка, 
Сугутка, Трусиха, Кайбулка), которые веерообразно расходятся в меридиональном направ-
лении. Вследствие этого основные городские постройки расположены на водоразделах и об-
разуют клинообразные территории административных районов, сходящихся амфитеатром у 
Волжского залива и расширяющихся к югу. Все основные транспортные магистрали проло-
жены на верхних отметках гряд водоразделов и образуют радиальную систему улиц, сходя-
щихся к заливу. На территории Чебоксар исследования выделено 4 типа местности: 

- водораздельный тип местности; 
- долинный тип местности малых рек; 
- склоновый тип местности правобережья Чебоксарского и Куйбышевского водохра-

нилищ; 
- надпойменно-террасовый тип местности. 
Таким образом, в период строительства воздействие на окружающую среду будет но-

сить кратковременный, разовый характер. В период эксплуатации, при условии соблюдения 
всех природоохранных требований, воздействие на компоненты окружающей среды незна-
чительно. Строительство объекта не окажет значительного влияния на экосистему г. Чебок-
сары. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ЗАО «Институт «Чувашгипро-
водхоз» на основании задания на производство инженерно-геодезических изысканий от 
03.05.2018 г. и Выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 225 от 
04.04.2018 г., выданная Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное 
объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (г. Самара, регистрационный но-
мер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-008-
30112009), в соответствии с программой на выполнение инженерно-геодезических изыска-
ний, составленной инженером-геодезистом Кортунковым С. Н. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ЗАО «Институт «Чувашгипро-
водхоз» на основании задания на производство инженерных изысканий от 13.11.2017 г. и 
Выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 83 от 28.02.2018 г., выданной 
Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Межрегиональное объединение по инже-
нерным изысканиям в строительстве» (г. Самара, регистрационный номер записи в государ-
ственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-008-30112009),  в соответствии с 
программой на выполнение инженерно-геологических изысканий, составленной инженером-
геологом Прокопьевой Н. А. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ПроектИзыскания» на ос-
новании задания на выполнение инженерно-экологических изысканий от 16.02.2018 г. и Вы-
писки из реестра членов саморегулируемой организации № БОИ 07-06-1593 от 16.04.2018 г., 
выданной Ассоциацией Саморегулируемая организация «Балтийское объединения изыскате-
лей» (г. Санкт-Петербург, регистрационный номер записи в государственном реестре само-
регулируемых организаций СРО-И-018-30122009), в соответствии с программой на проведе-
ние инженерно-экологических изысканий, составленной инженером-экологом Павловым Н. 
Ю. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  
В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий выполнен комплекс инже-

нерно-геодезических работ, включивших в себя: 
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет; 
- отыскивание пунктов полигонометрии; 
- выполнение топографической съемки; 
- выполнение камеральной обработки материалов;  
- выполнение работы по созданию топографических планов; 
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- составление технического отчета. 
Инженерно-геодезические изыскания проведены в мае 2018 г. бригадой инженера-

геодезиста Кортункова С. Н.  
В результате собранной информации установлено, что на участок работ составлены 

топографические планы М 1:500. Дата ранее произведенных съемок - январь 2017 г.  
Вблизи участка работ имеются пункты полигонометрии ПП 4355, ПП 4313, в доста-

точной мере обеспечивающие обоснование для создания инженерно-топографического плана 
1:500. Планово-высотным съемочным обоснованием послужили ПП 4355 координаты Х = 
409185.29 У = 1226053.12 Н = 174359 и ПП 4313 координаты Х = 408964.48 У = 1222115.44 
Н = 174.670, которые были получены в Управлении архитектуры г. Чебоксары. 

В результате была выполнена топографическая съёмка территории площадью 3,0 га, 
для создания инженерно-топографического план в масштабе 1:500 с сечением рельефа гори-
зонталями через 0,5 м. Съемка выполнена в режиме РТК с использованием спутниковой си-
стемы GPS ГЛОНАСС двумя двухчастотными приемниками GEON G-2 с № 
S82854117136914GMN и № S828541171369GMN. Базой был использован пункт полигоно-
метрии № 4313. Объем съемки определен техническим заданием заказчика. 

Пикеты набраны на характерных точках рельефа и элементах (контурах) ситуации. 
Отметки пикетов отображены на топографическом плане с округлением до 0,01 м. 

После завершения комплекса камеральных работ топографический план составлен на 1 листе 
бумажной основе и в цифровом варианте, в соответствии с действующими условными зна-
ками. Обработка топографической съемки производилась с использованием программы 
CeoniCS – 2005. 

Съемка существующих надземных коммуникаций выполнена в масштабе 1:500 одно-
временно с топографической съемкой. 

При обследовании подземных коммуникаций определены назначение и характеристи-
ка сетей. Подземные сети находятся в стадии строительства. В связи с возможными измене-
ниями инженерные сети подлежат согласованию при проектировании и перед началом стро-
ительно-монтажных работ. 

Полевой контроль осуществлялся инженером-геодезистом Кортунковым Н.Т. Полевая 
проверка и приемка выполненных работ произведена по окончании полевых топографо-
геодезических работ. Результаты текущей проверки и замечания отражены в полевом журна-
ле. 

В натуре инструментально проверено правильность определения положения переход-
ных точек, съемка контуров и рельефа, а также выборочно пройдено визуальное обследова-
ние. 

В результате полевой и камеральной приемки установлено, что работы выполнялись 
согласно свода правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства СП 11-
104-97. 

 

№ Виды работ, охваченные 
контролем 

Количество контрольных 
измерений 

Средняя  
ошибка 

Допустимая 
ошибка 

1 Съемка контуров 9 9 см 20 см 
2 Съемка рельефа 22 11 см 25 см 

 

Согласно актов контроля и приемки работ, с данным совместно с полевыми и вычис-
лительными материалами, установлено, что качество выполненных работ удовлетворяет тех-
ническим требованиям. 

 
Инженерно-геологические изыскания  
Для изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, 

определения несущей способности грунтов, исходя из категории сложности инженерно-
геологических условий, уровня ответственности и технической характеристики проек-
тируемого сооружения, были выполнены следующие виды и объемы работ, приведенные в 
таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 
1 Бурение инженерно-геологических скважин диаметром 

168 мм 
скв. 
п.м. 

9 
185,9 

2 Отбор образцов ненарушенного сложения шт. 47 
3 Отбор образцов нарушенного сложения шт. 27 
4 Статическое зондирование точка 

п.м. 
11 

171,5 
5 Разбивка и привязка инженерно-геологических  

скважин 
точка 18 

 

Полевые работы были выполнены в период с 17.01.2018 г. - 02.02.2018 г. Буровые ра-
боты выполнялись бригадой Митрофанова А.А. под руководством геолога Петрова В.В. в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (табл.6.4.), РСН 74-88. 

По периметру проектируемого многоэтажного жилого дома пробурено 8 скважин 
глубиной от 19,0 м до 24,0 м и выполнено 11 точек статического зондирования. Расстояние 
между выработками составляет 22-35 м. Скважины пробурены ударно-канатным способом d 
= 168 мм, ограниченными рейсами по 0,5 м, с послойным описанием грунтов и отбором проб 
грунта. Тип буровой установки - УГБ-50 на базе а/м Урал-4320. Общий объем бурения со-
ставил 185,9 п.м. Полевые испытания грунтов статическим зондированием выполнены уста-
новкой Пика-19 методом непрерывного вдавливания зонда со скоростью не выше 1 м/мин. 

Из скважин отобраны образцы пород ненарушенного сложения. Отбор, упаковка, 
транспортировка и хранение образцов грунта выполнено в соответствии с ГОСТ 12071-2000. 
Документация выработок велась геологом Петровым В.В. согласно ВНМД 34-78, ГОСТ 
25100-2011. Образцы ненарушенной структуры отбирались тонкостенным грунтоносом 
внутренним диаметром 123 мм, забивным методом и методом задавливания. 

По окончании полевых работ, с целью исключения загрязнения окружающей среды, 
скважины засыпаны выбуренным грунтом с трамбовкой. 

Разбивка и планово-высотная привязка выработок выполнены инструментально со-
гласно требованиям РСН 73-88, СП 11-104-97 и в соответствии с планом М 1:1000, предо-
ставленным заказчиком.  

Лабораторные исследования грунтов и воды проведены в лаборатории ОКК ЗАО 
«Институт «Чувашгипроводхоз» в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2012, 30416-96, 
12248-96 под руководством инженера Степановой А.И. 

Образцы проб грунта ненарушенной структуры подвергались испытаниям на сдви-
говых приборах ПСГ-2М. Средства измерений, применяемые на данном объекте, прошли 
государственную поверку и аттестацию в органах ФГУ «Чувашский Центр Стандартизации». 

Статистическая обработка материалов лабораторных работ выполнена согласно тре-
бованиям ГОСТ 20522-2012. 

Графические работы выполнялись в программах «Сredo-Мiх» и «AutoCad 2007». По 
результатам бурения составлены инженерно-геологические разрезы III-III, IV-IV. Нумерация 
скважин и инженерно-геологических разрезов сквозная, в соответствии с прилегающей 
поз.25. 

Камеральная обработка полевых и лабораторных исследований грунтов, написание 
отчета проводились в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012, СП 24.13330.2011, СП 
47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 11-105-97, СП 14.13330.2014, СП 131.13330.2012, 
ГОСТ 19912-2012, ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 21.1101-
2013. 

При составлении технического отчета были использованы материалы изысканий ЗАО 
«Институт «Чувашгипроводхоз» на прилегающих участках под поз. 25 (2018 г.) и поз. 26 
(2016 г.), расположенных в 25 м и 46 м южнее и юго-восточнее проектируемой поз. 24. 
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Для статистической обработки данных и уточнения физико-механических ха-
рактеристик грунтов дополнительно были использованы архивные данные, выполненные в 
2016 г. для строительства многоэтажных жилых домов поз. 6, 7, расположенных в 140 м се-
вернее: 

1. Многоквартирный жилой дом поз. 25 в микрорайоне «Университетский-2» г. Че-
боксары, заказ 5117, 2018 г.; 

2. Многоквартирный жилой дом поз. 26 МКР «Университетский-2» г. Чебоксары, за-
каз 5027, 2016 г.; 

3. Строительство жилых домов поз. 6 и поз. 7 в микрорайоне ограниченном мкр. 
«Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ул. Надежды, ул. 
Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товарище-
ством «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары, Ч., заказ 5037, 2016 г. 

 
Инженерно-экологические изыскания  
Виды и объемы работ при выполнении инженерно-экологических изысканий приняты 

в соответствии с программой экологических изысканий. Размеры участка изысканий опреде-
лены с учетом зоны влияния проектируемого объекта (СП 11-102-97). Зона влияния была 
принята в соответствии с площадью отвода земли под строительство объекта - 1,5 га. 

Виды и объемы работ приняты в соответствии с программой экологических изыска-
ний и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Вид исследования Требования НТД  
к объему  

исследований 

Объем 

 Полевые работы   
1. Геоэкологическое опробование почв п.4.16, 4.18  

СП 11-102-97 
Количество проб:  

2 пробы
2. Отбор проб почв на химический анализ 

для оценки санитарно-токсикологического 
состояния почвы: 
 рН; 
 нефтепродукты и бенз(а)пирен; 
 тяжелые металлы: 

- свинец; 
- кадмий; 
- цинк; 
- медь; 
- никель; 
- мышьяк; 
- кобальт; 
- ртуть. 

П. 3.1-3.3  
ГОСТ 17.4.4.02-84 

Отбор 20  
точечных проб с 
поверхности  

земли в составе  
2 объединенных 

проб 

3. Отбор проб почв на микробиологические 
и паразитологические показатели: 
- БГКП; 
- энтерококки; 
- патогенные бактерии (сальмонеллы); 
- яйца и личинки геогельминтов 

П. 3.4, 3.5  
ГОСТ 17.4.4.02-84 

Отбор 20  
точечных проб с 
поверхности  

земли в составе  
2 объединенных 

проб 
4. Радиологическое обследование земельного 

участка: 
- МЭД (мощность эквивалентной дозы); 
- гамма-съемка; 
- плотность потока радона.

п. 4, 5, 6  
МУ 2.6.1.2398-08 

 
35 точек  

на площади  
около 12000 м2  

70 точек
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5. Исследование уровня шума п. 7 
ГОСТ 23337-2014 

4 точки  
(4 замера - в днев-
ное время, 4 замера 
- в ночное время) 

6. Исследование электромагнитных  
излучений 

п. 4.6  
ГОСТ Р 51070-97 

1 точка 

 Лабораторные работы   

1. Определение химического состава грунта: 
 рН; 
 нефтепродукты и бенз(а)пирен; 
 тяжелые металлы: 

- свинец; 
- кадмий; 
- цинк; 
- медь; 
- никель; 
- мышьяк; 
- кобальт; 
- ртуть. 

М-МВИ-80-2008 
ПНД Ф 

16.1:2.2.21-98 

Количество проб:  
2 пробы 

2. Микробиологические и  
паразитологические исследования почвы: 
- БГКП; 
- энтерококки; 
- патогенные бактерии (сальмонеллы); 
- яйца и личинки геогельминтов. 

МР 24.12.2004 Количество проб:  
2 пробы 

 

Инженерно-экологические изыскания были проведены в марте 2018 года. 
Маршрутное наблюдение проводилось с покомпонентным описанием природной сре-

ды и ландшафтов в целом, состоянием надземных и водных экосистем, источников и призна-
ков загрязнения. Результаты маршрутного наблюдения сопровождались фото-
документированием. 

Литохимическое опробование почв проводилось для выявления уровня загрязнения 
почвы. На исследуемом участке отбор пробы в точке проводился методом «конверта» (сме-
шанная проба на площади около 15000 м2) из поверхностного слоя почв и методом индиви-
дуальной пробы из почвенного разреза, согласно ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02.-84 и 
ГОСТ 28168-89. 

При обследовании поверхностных слоев отбор проб почв и грунтов производится в 
слое 0-0,2 м. Индивидуальная проба отбиралась равномерно по всей глубине исследуемого 
слоя. Индивидуальные пробы объединялись и тщательно перемешивались, далее из общей 
массы методом квартования отбиралась объединенная проба. Объединенные пробы состав-
лялись из пяти индивидуальных проб. Масса объединенной пробы составляет 500-600 г. 

Пробы отбирались в чистые полиэтиленовые пакеты. 
Микробиологические и паразитологические исследования почв. Для паразитологиче-

ского анализа с каждой пробной площадки отобрана одна объединенная проба массой 200 г, 
составленная из 10 точечных проб массой 20 г каждая, отобранная послойно с поверхности и 
глубины 10 - 20 см. Пробы помещены в пакеты из пластика, этикетированы с указанием ме-
ста отбора, даты, глубины, характера исследуемого участка (в тени или на солнце, состав 
почвы, наличие растительности и т.д.). 

Эколого-гидрологические исследования осуществлялись в ходе инженерно-
геологических изысканий для отбора проб подземных вод, изучения гидрогеологических 
условий. 
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Исследование радиационной обстановки проводилось посредством точечных измере-
ний в рамках предполагаемого землеотвода дозиметром-радиометром МКС-15 Д «Снегирь», 
прибором геологоразведочным сцинтилляционным СРП-88 Н, комплексом измерительным 
для мониторинга радона «КАМЕРА-01». Оценка велась по МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный 
контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 
обеспечения радиационной безопасности». 

Исследование уровня шума проводилось посредством точечных измерений в рамках 
предполагаемого землеотвода анализатором шума и вибрации SVAN-947 и акустическим ка-
либратором SV30A. Оценка велась по ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на 
селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

Изучение растительного и животного мира проводилось по фондовым материалам, а 
также при визуальном осмотре площадки изысканий. 

Выявление объектов, подлежащих охране, произведено путем сравнения составленно-
го флористического списка со списками видов, вошедших в "Красную книгу России" (2017), 
"Красную книгу Чувашской Республики" (2010). 

Камеральные работы включали сбор изданных, фондовых и картографических мате-
риалов по району работ, их систематизацию и анализ, а также результатов инженерно-
геологических исследований и составление отчета. 

Лабораторные химико-аналитические и микробиологические исследования, отобран-
ных в ходе изысканий проб почв, радиационное исследование на МЭД и измерение потока 
радона, а также инструментальное исследование физических факторов на территории изыс-
каний было проведено лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России, аттестат аккредита-
ции № RA.RU.10АБ02 от 29.05.2015 г., лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ в Чувашской Республике 
– Чувашии, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510113 от 01.04.2016 г., БУ "Чувашский 
республиканский радиологический центр" Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики, аттестат аккредитации № RA.RU.21АБ02 от 25.02.2015 г. 

В работе над данным отчетом для оценки экологического состояния территории изыс-
каний использовались материалы специально уполномоченных органов в области охраны 
окружающей среды:  

- Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; 
- Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики; 
- Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - фили-

ал Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

- Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). Департамент по недро-
пользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра); 

- Министерство культуры по делам национальностей, информационной политики и 
архивного дела Чувашской Республики. 

Ранее инженерно-экологические изыскания и исследования вблизи данной террито-
рии проводились ООО «ПроектИзыскания» в мае 2017 года для объекта «Школа поз. 33 в 
мкр. Университетский-2 (II очередь строительства) в СЗР города Чебоксары», а также ЗАО 
«Институт «Чувашгипроводхоз» в марте 2017 года для объекта «Жилые дома поз.6 и поз.7 в 
микрорайоне, ограниченном мкр. «Университетский-2», лесными насаждениями, территори-
ей жилой группы, ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллек-
тивным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР г. Чебоксары». Исследованная 
территория характеризуется благополучной экологической обстановкой. 

3.1.4. Cведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения негосударственной экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в результаты инженерных 
изысканий изменения и дополнения внесены не были. 
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Инженерно-геодезические изыскания  
Замечаний нет. 
 
Инженерно-геологические изыскания  
Замечаний нет. 
 
Инженерно-экологические изыскания  
Замечаний нет. 
 
3.2. Описание технической части проектной документации 

Стадия рассмотрения проектной документации 

Проектная документация рассмотрена повторно. 

Проектная документация на объект капитального строительства «Многоквартирный 
жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями поз. 24 в мик-
рорайоне "Университетский-2" в северо-западном районе г. Чебоксары» (шифр 01/17, год 
разработки – 2018). 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

- Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 
- Раздел 3 «Архитектурные решения»; 
- Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» 

- Раздел 6 «Проект организации строительства. Корректировка срока строительства»; 
- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов»; 

- Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства»; 

- Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуа-
тации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

3.2.2. Описание основных решений по каждому из рассмотренных разделов 

Раздел 1 «Общая пояснительная записка» 

В составе раздела представлены необходимые исходные данные и условия для подго-
товки проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный жи-
лой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями поз. 24 в микро-
районе "Университетский-2" в северо-западном районе г. Чебоксары», в том числе представ-
лены необходимые сведения, копии документов, оформленные в установленном порядке, 
утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план зе-
мельного участка для размещения данного объекта строительства. 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта 
Степановой А. О., о том, что проектная документация разработана в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
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обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного исполь-
зования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Земельный участок под строительство проектируемого жилого дома расположен в 
микрорайоне «Университетский - 2» северо-западного района г. Чебоксары. 

Проектом предусматривается размещение проектируемого жилого дома на отведен-
ном земельном участке в соответствии с: 

- проектом планировки и проектом межевания территории мкр. "Университетский-2", 
принятым постановлением от 22 июля 2016 г. № 2018; 

- требованиями Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского 
округа, разработанными АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 г. (Утверждено Решением Че-
боксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 г. № 187). 

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Чебоксары от 3 марта 2016 г., 
участок поз. 24 располагается в градостроительной зоне - Ж-5 - зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности. 

Территория поз. 24 в данный момент свободна от застройки. Граничит: 
- с юга - с планируемым детским садом на 250 мест, проектируемым жилым домом 

поз. 25; 
- с запада - проектируемой улицей; 
- с востока - с планируемым жилым домом поз. 26; 
- с севера - проектируемой улицей. 
На общедворовой территории для поз. 25 и поз. 24 запроектирована полуподземная 

парковка с эксплуатируемым навесом. На навесе планируется разместить спортивную пло-
щадку с универсальной игровой площадкой и беговой дорожкой, площадки отдыха. 

Здание жилого дома размещается на внутриквартальной территории жилого микро-
района, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и 
на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 
воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 
освещения помещений и игровых площадок. 

Санитарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют нормам. Сани-
тарный разрыв от мусорной площадки до жилых окон, детских и спортивных площадок со-
ставляет не менее 20 м. 

Проектируемый жилой дом не является источником загрязнения атмосферы специфи-
ческими загрязняющими веществами. 

Многоквартирный жилой дом расположен на отведенном участке строительства с со-
блюдением всех градостроительных и противопожарных норм и разрывов от существующих 
зданий. 

Со всех сторон здания обеспечен проезд шириной от 4,2 до 6,0 м, радиусы поворота 
по проезду приняты 6,0 м, расстоянием от внутреннего края проезда до стен здания с окнами 
от 8,0 до 9,8 м. Количество населения жилого дома 789 человек (при обеспеченности одного 
человека жильем 29,0 м2). Количество квартир - 483. 

Поверхность площадки склона с крутизной к северу составляет около 40, свободна от 
строений, участками спланирована со срезкой почвенно-растительного слоя и отсыпкой тех-
ногенным грунтом мощностью до 3,0 м в пределах современной ложбины стока, пересекаю-
щей северо-западный участок проектируемой позиции. Отметки поверхности в пределах 
участка составляют 149,8 – 154,3 м. 

Вертикальная планировка площадки выполнена на топографической съемке М 1:500 с 
максимальным сохранением существующих отметок земли, для минимизации объемов ра-
бот, методом проектных (красных) горизонталей. Существующие (черные) горизонтали даны 
через 0,5 м, проектные (красные) - через 0,2 м. Система высот - Балтийская. 

Рельеф площадки неровный, бугристый. Для посадки здания необходимо выровнять 
площадку строительства. Рельеф площадки выравнивается с помощью срезки - подсыпки. 
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Технико-экономические показатели земельного участка  
 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

В пределах 
ЗУ1 

В пределах 
ЗУ2 

В пределах 
ЗУ3 

Всего в 
пределах 
границы 

1 Площадь земельного  
участка 

га 1,1220 0,0159 0,2039 1,3418 

2 Площадь застройки м2 3416,3 - - 3416,3 
3 Площадь покрытий м2 4476,2 2,0 883,8 5362,0 
4 Площадь озеленения м2 3327,5 157,0 1155,2 4639,7 

 
Посадка проектируемого здания определена существующим рельефом с учетом обес-

печения нормативных уклонов и увязана с прилегающими территориями. 
Абсолютная отметка чистого пола принята 150,3 м. 
Отвод поверхностных вод осуществляется по проездам в пониженные места в проек-

тируемые дождеприемники далее в организованную систему ливнестока. 
Растительный слой на участке снять до производства работ, сохранить, а затем ис-

пользовать для озеленения участка и прилегающей территории. В результате подсчета зем-
ляных масс требуется вывезти с территории грунт V = 7637 м3. 

Проект благоустройства представляет собой обустройство зоны застройки, игровой 
зоны, зоны отдыха, спортивно-игровой и хозяйственной зоны, выбор малых архитектурных 
форм и спортивного оборудования, а также озеленение территории. 

Обустройство зоны застройки включает в себя устройство вокруг зданий отмостки 
шириной 1 м, проезда шириной 3,5 - 4,2-6,0 м с тротуаром шириной 1,2 - 1,5-1,8 м, установку 
скамеек для отдыха и урн для сбора мусора у входа в здание, посадку деревьев и кустарника. 

В целях обеспечения доступа в каждую квартиру пожарных подразделений в случае 
пожара с обеих сторон здания предусмотрена возможность подъезда пожарных машин. 

Покрытие проездов, тротуаров и отмостки принято асфальтобетонное. Проезды и тро-
туары выполняются с бортовыми камнями. 

Каждая площадка оборудуется малыми архитектурными формами в соответствии со 
своим назначением. 

На детской площадке устанавливается оборудование, стимулирующее детей к упраж-
нениям в основных движениях - горки, лазы, позволяющее развивать вестибулярный аппарат 
- качели, карусели, качалки (включено в игровой комплекс), покрытие площадок – резино-
вое. 

На площадках для занятий гимнастикой и физкультурой запроектировано спортивное 
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и спортивных тренажеров, сама 
площадка расположена на эксплуатируемой кровле полуподземной стоянки, покрытие пло-
щадки резиновое. 

При размещении игрового оборудования на детских игровых и спортивных площад-
ках соблюдены минимальные расстояния норм безопасности в соответствии с табл. 5.5 СП 
31-115-2006. 

Покрытия площадок приняты согласно СанПиН 2.4.1.1249-03. Озеленение представ-
лено устройством газона, посадкой деревьев и кустарников. Вокруг спортивно-игровой зоны 
предусмотрена полоса древесных насаждений. Деревья и кустарники расположены вдоль 
спортивных, игровых площадок на расстоянии согласно нормам СНиП. 

Обустройство хозяйственной зоны включает устройство подъезда к площадкам для 
мусоросборников, подходов к другим хозяйственным площадками. Покрытие хозяйственных 
площадок принято асфальтобетонное. На площадке для сбора мусора устанавливаются кон-
тейнеры, на площадке для сушки белья и чистки ковров - стойки соответствующего назначе-
ния. 

Территория земельного участка имеет 2 въезда-выезда, обоснованные в первую оче-
редь организацией пожарных проездов. Для возможности загрузки-выгрузки мебели, обору-
дования и т.п. со стороны подъездов предусмотрены проезды шириной 5,5 м. 
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Проектом предусматривается разместить временные автостоянки для жителей дома на 
103 машино-мест, в т.ч. 9 машино-мест для маломобильных групп населения. 

Внешние связи с жилым домом обеспечиваются на перспективу городским обще-
ственным транспортом, планирующим проезжать вдоль проектируемых дорог согласно ППТ. 
Ближайшая планируемая остановка согласно ППТ находится на расстоянии 37 м от поз. 24, 
существующая остановка находится на расстоянии около 670 м по ул. Университетская. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Объемно-пространственная композиция жилого дома решена с учетом существующей 
застройки и градостроительных особенностей микрорайона. Объект капитального 
строительства представляет собой жилой дом, состоящий из восьми блок-секций переменной 
этажности (12-17 этажей), с подвалом, с техническим чердаком, совмещенной кровлей, 
оборудованный пассажирскими лифтами. 

За относительную отметку 0.000 в блок-секциях "А", "Ж" и "И" принята отметка пола 
1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 150.30, в блок-секциях "Б", "В", "Д", "Е" 
принята отметка пола 1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 148.90, в блок-
секции "Г" принята отметка пола 1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 
151.70. 

Жилой дом запроектирован из: 
- одной 12-этажных блок-секции "А" прямоугольной формы в плане с размерами в 

осях 13,84х19,83 м; 
- двух 12-этажных блок-секций "Ж" и "И" прямоугольной формы в плане с размерами 

в осях 13,84х25,00 м; 
- одной 13-этажных блок-секции "Б" прямоугольной формы в плане с размерами в 

осях 13,84х19,83 м; 
- одной 13-этажных блок-секции "Е" прямоугольной формы в плане с размерами в 

осях 13,84х25,00 м; 
- одной 16-этажной блок-секции "В" прямоугольной формы в плане с размерами в 

осях 13,84х19,83 м; 
- одной 16-этажной блок-секции "Д" прямоугольной формы в плане с размерами в 

осях 13,84х25,00 м; 
- одной 17-этажной (16 жилых этажей и 1 этаж общественного назначения) блок-

секции "Г" поворотной в плане с размерами в осях 13,84х37,12 м. 
В блок-секции "Г" предусмотрен сквозной проход (пешеходная арка) на уровне 

нежилого этажа для пешеходов. 
В блок-секции "Е" предусмотрен сквозной проход на уровне первого этажа для 

пешеходов. 
Между блок-секциями предусмотрены температурно-усадочные швы. 
В здании предусмотрен подвал на отм. -2.500, служащий для прокладки инженерных 

коммуникаций и расположения в нем водомерного узла, насосной, комнаты уборочного 
инвентаря и хозяйственных кладовых для использования жильцами дома. Кладовая 
уборочного инвентаря оборудована необходимыми санитарно-техническими приборами. 

В подвале расположены оконные проемы, продухи, предусмотрено сообщение между 
блок секциями. Выходы из подвала предусмотрены изолированными от жилой части здания. 
Из помещения насосной предусмотрен выход непосредственно наружу. 

Лестнично-лифтовые узлы жилого дома ориентированы в северном, северо-западном, 
северо-восточном направлении и выходят на главный фасад. Шахты лифтов и машинные 
отделения лифтов расположены в центре лестнично-лифтового узла и не размещены смежно 
с жилыми комнатами квартир в соответствии с требованиями СанПин. 

Выходы в подъезды предусмотрены для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, для подъема на уровень входной площадки предусмотрены пандусы. 

Входные узлы приняты с двойным тамбуром: с выносным холодным тамбуром и 
вторым тамбуром внутри здания с утеплением перегородок и потолка. Лифтовые холлы 
предусмотрены на одной отметке с входными узлами и не требуют дополнительных мер по 
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передвижению маломобильных групп до лифтов. Для подъема МГН на первые этажи с 
уровней лифтовых холлов предусмотрены откидные пандусы. 

На 1-м этаже смежно с входными узлами размещены электрощитовые. В соответствии 
п. 3.11 СанПин 2.1.2.2645-10 электрощитовые расположены не смежно с жилыми комнатами 
и не располагаются под помещениями с мокрыми процессами. Помещения электрощитовых 
имеют выходы непосредственно наружу. 

С 1-го этажа в здании предусмотрены квартиры. Общее количество квартир в доме – 
483 шт. из них однокомнатных - 264 квартир, двухкомнатных - 146 квартир, трехкомнатных - 
73 квартир. 

Планировка квартир выполнена по заданию заказчика с учетом требований СП 54-
13330.2016. Все квартиры имеют необходимый для проживания состав помещений: жилые 
комнаты, кухни, прихожие, раздельные или совмещенные санузлы, ванные, лоджии. В 
соответствии с нормативными требованиями ванные комнаты и туалеты поэтажно 
расположены друг над другом. Помещения санузлов, оборудованных унитазом, имеют 
выходы в коридоры, в соответствии с требованиями СанПин, площади помещений приняты в 
соответствии СП 54-13330.2016. 

Все жилые комнаты и кухни дома имеют естественное освещение через светопроемы 
в наружных ограждающих конструкциях здания в соответствии с требованиями СанПин. 
Размещение жилого дома и планировочное решение квартир позволяет обеспечивать 
нормируемую продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 часов. 

В каждой блок-секции сообщение между этажами осуществляется с помощью двух 
лифтов и одной незадымляемой лестничной клетки типа Н1. 

Каждый подъезд здания оборудован двумя пассажирскими лифтами 
грузоподъемностью 400 кг и 630 кг с общим лифтовым холлом, и с общим машинным 
помещением на чердак. Габариты кабины лифтов грузоподъемностью 630 кг позволяют 
транспортировать человека на носилках или в инвалидной коляске. 

Эвакуационные выходы с этажей предусмотрены на незадымляемые лестничные 
клетки типа Н1с окнами в наружных стенах на каждом этаже. Выходы из лоджии холлов на 
открытые лоджии к незадымляемой лестничной клетке осуществляется через утепленные 
тамбуры. 

Ширина лестничных маршей, коридоров, площадок перед входом в лифты, дверей 
соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности. Обеспечивается доступ 
пожарных подразделений в каждую квартиру. 

В лоджиях всех квартир, с отметкой пола выше +15.0 м, предусмотрены аварийные 
выходы: 

- на лоджии с глухим простенком 1,2 м от торца лоджии до проема или 1,6 м между 
остекленными проемами; 

- на лоджии, оборудованные наружными лестницами, поэтажно соединяющими 
лоджии. 

Технический чердак предусмотрен на отм. +33.66; + 36.46; +44.86; на отм. +36.30; 
+39.10; + 47.50 расположены машинные отделения лифтов. 

Входы на технический чердак предусмотрены с открытых лоджий при лестничных 
клетках, выходы на кровлю через противопожарные двери из лестничной клетки, входы в 
машинные отделения лифтов - открытых лоджий при лестничных клетках. 

Кровля - плоская, с внутренним водостоком. По периметру предусмотрено парапетное 
и металлическое ограждение высотой 1,2 м. На перепадах высот кровли более 1 м 
предусмотрены вертикальные пожарные лестницы. 

По согласию с администрацией г. Чебоксары предусмотрено строительство жилого 
дома без устройства мусоропроводов. 

Высота этажей: 
- жилого этажа - 2,8 м; 
- подвал - 2,19 м (в свету); 
- технический чердак - 1,79 м (в свету). 
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Наружные стены жилого дома выполняются из облицовочного керамического 
кирпича производства ЗСК "Кетра" - лицевой кирпич "солома", "персик", силикатный белый 
кирпич. Цоколь - штукатурка «под шубу». 

Крыльца: стенки - штукатурка, ступени - керамогранитная плитка. 
Оконные блоки, балконные двери пластиковые с двухкамерным стеклопакетом по 

ГОСТ 24700-99, для остекления лоджий применяется ленточное остекление из ПВХ 
профиля. 

Кровля над лоджиями - мягкая черепица. Кровля здания и козырька над входом - 
плоская. Парапеты козырька над входами выполнены из композита белого цвета. 

Внутреннее содержание интерьеров продиктовано комфортным пребыванием в них 
людей. 

Внутренняя отделка запроектирована согласно назначению помещений с учетом 
современных технологий и высокого качества отделки. Отделка основных и 
вспомогательных помещений предусмотрена согласно заданию заказчика и в соответствии с 
разделом IIV СанПин 2.1.2.2645-10. 

Внутренняя отделка: стены и перегородки - затирка и улучшенная штукатурка под 
оклейку обоями (жилые комнаты, прихожие, кухни), окраска водоэмульсионная (тамбуры, 
лестницы, коридоры, лифтовой холл), облицовка глазурованной плиткой. 

Полы предусмотрены из керамических плиток, керамогранитной плитки, линолеума. 
Потолки - затирка, водоэмульсионная побелка. 
Для внутренней отделки стен вне квартирных помещений используется 

водоэмульсионная окраска, кладка под расшивку швов, глазурованная керамическая плитка, 
для потолков - водоэмульсионная побелка. Для покрытия полов - керамическая и 
керамогранитная плитка. 

Окна, балконные двери - из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 23166-99, в 
кухнях с расположенными газовым оборудованием - окна по ГОСТ 56288-2014. Во всех 
окнах предусмотрены приточные клапаны. 

Двери внутренние и наружные - деревянные по ГОСТ 475-2016, индивидуальные. 
Металлические трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Проект жилого дома разработан с учетом следующих климатических условий: 
- Климатический район – IIB; 
- Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - IV (240 кг/м2); 
- Нормативное значение ветрового давления - I (23 кг/м2); 
- Сейсмичность района - до 6 баллов; 
- Расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневке с 

обеспеченностью 0,92 СП 131.133330.2012 (СНиП 23-01-99*) минус 32°С; 
- Нормативная глубина сезонного промерзания глинистого грунта – 1,54 м. 
 Уровень ответственности - II (нормальный) 
 Степень огнестойкости - II 
 Класс конструктивной пожарной опасности - С0 
 Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.3; Ф3.1; Ф4.3; Ф5.2. 
Объект капитального строительства представляет собой жилой дом, состоящий из 

восьми блок-секций переменной этажности (12-17 этажей), с подвалом, с техническим 
чердаком, совмещенной кровлей, оборудованный пассажирскими лифтами. 

За относительную отметку 0.000 в блок-секциях "А", "Ж" и "И" принята отметка пола 
1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 150.30, в блок-секциях "Б", "В", "Д", "Е" 
принята отметка пола 1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 148.90, в блок-
секции "Г" принята отметка пола 1-ого этажа, соответствующая абсолютной отметке - 
151.70. 

Жилой дом запроектирован из: 
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- одной 12-этажных блок-секции "А" прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 13,84х19,83 м; 

- двух 12-этажных блок-секций "Ж" и "И" прямоугольной формы в плане с размерами 
в осях 13,84х25,00 м; 

- одной 13-этажных блок-секции "Б" прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 13,84х19,83 м; 

- одной 13-этажных блок-секции "Е" прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 13,84х25,00 м; 

- одной 16-этажной блок-секции "В" прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 13,84х19,83 м; 

- одной 16-этажной блок-секции "Д" прямоугольной формы в плане с размерами в 
осях 13,84х25,00 м; 

- одной 17-этажной (16 жилых этажей и 1 этаж общественного назначения) блок-
секции "Г" поворотной в плане с размерами в осях 13,84х37,12 м. 

Между блок-секциями предусмотрены температурно-усадочные швы. 
В здании предусмотрен подвал на отм. -2.500, служащий для прокладки инженерных 

коммуникаций и расположения в нем водомерного узла, насосной, комнаты уборочного 
инвентаря и хозяйственных кладовых для использования жильцами дома. Кладовая 
уборочного инвентаря оборудована необходимыми санитарно-техническими приборами. 

Конструктивная схема здания - связевая каркасно-стеновая система с безригельным 
каркасом. Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают основанию 
совместно диафрагмы жесткости, колонны, пилоны. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания обеспечивается 
совместной работой жестких дисков перекрытий с вертикальными несущими элементами. 
Узлы сопряжения плит перекрытия с колоннами, пилонами и диафрагмами - жесткие. 

Основными элементами каркаса здания являются: 
- монолитные ростверки на свайном основании; 
- монолитные железобетонные колонны; 
- монолитные железобетонные стены, пилоны; 
- монолитное перекрытие с опиранием на колонны и стены, пилоны; 
- лестницы из сборных плит; 
- монолитные шахты лифта. 
Расчет выполнен с помощью сертифицированного программного комплекса для авто-

матизированного проектирования железобетонных конструкций многоэтажных каркасных 
зданий, проектно-вычислительного комплекса Ing+2013.v.11, разработчик ООО «Техсофт» г. 
Москва, ул. Архитектора Власова, 49 (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01019). 

Расчет конструкций и фундамента выполнен по предельным состояниям первой и 
второй группы с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок и этапности строительства 
зданий, конструктивные решения приняты с учетом соответствующих им усилий. 

Армирование конструкций выполнено по расчету на прочность, деформативность и 
трещиностойкость. Конструкции рассчитаны на восприятие вертикальных и ветровых нагру-
зок. 

При устройстве свайных фундаментов в качестве несущего слоя принят ИГЭ № 8 - 
песок полимиктовый, пылеватый, зеленовато-серый, коричневый, табачно-коричневый, гли-
нистый, с тонкими прослойками глины, алеврита, песчаника мощностью 5-20 см; ρ = 1,89 
г/см3; с = 27 кПа; φ = 15; Е=12 МПа. 

Фундаменты - монолитные ростверки на свайном основании. Монолитные ростверки 
- из тяжелого бетона В22,5 водопроницаемостью W6 и морозостойкостью F100 по ГОСТ 
26633-2012. Толщина монолитной плиты - 900 мм. Армирование ростверков запроектирова-
но отдельными стержнями из арматуры класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 
12...25 мм. Так же устанавливаются обрамляющие скобы, каркасы поперечного армирования, 
каркасы от продавливания и выпуски из монолитных ростверков для монолитных стен и мо-
нолитных колонн. Соединение стержней предусматривается при помощи вязальной прово-
локи по ГОСТ 3282-74*. Соединение стержней продольной арматуры между собой по длине 
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принято внахлест, длина нахлеста не менее 40 диаметров стыкуемых стержней. 
Под ростверки выполнить подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм, в плане на 

100 мм шире монолитных ростверков с каждой стороны. 
Монолитные ростверки выполнены по забивным составным сваям квадратного сече-

ния 300х300 мм по серии 1.011.1-10. вып. 1, вып. 8. Расчетная нагрузка на сваю принята 
450кН. 

Колонны запроектированы монолитными железобетонными сечением 250х600 мм, 
200х400 мм из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012. 

Армирование колонн запроектировано отдельными стержнями: 
- основная рабочая - арматура класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 

18...28 мм; 
- поперечная (хомуты) - арматура класса A-I (A240) по ГОСТ 5781-82*. 
Шаг хомутов принят по расчету с соблюдением требований СП 52-101-2003. 
Соединение стержней предусматривается с помощью вязальной проволоки по ГОСТ 

3282-74*. Соединение стержней продольной арматуры между собой по длине принято вна-
хлест, возможно использование обжимных или винтовых муфт. Длина нахлеста принимается 
по СП 52-101-2003, но менее 40 диаметров стыкуемых стержней. 

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные толщиной 180 мм, с пределом 
огнестойкости R90, защитный слой до центра рабочей арматуры 35 мм, согласно таблице 21 
№ 123-Ф3, класс бетона В25. Рабочая арматура класса А500СП, поперечная арматура из ар-
матуры класса А400. 

Монолитные стены подвала запроектированы монолитными железобетонными 
толщиной 200 мм из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012. 

Армирование стен подвала запроектировано отдельными стержнями: 
- основная рабочая - арматура класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, вертикальная - 

диаметром 14...20 мм с шагом 200 (100) мм; горизонтальная диаметром 10...14 мм с шагом 
100 мм; 

- обрамление проемов - отдельными стержнями из арматуры класса А500СП по ГОСТ 
Р 52544-2006, диаметром 12...16 мм с шагом 50 мм; 

- поперечная арматура - A-I (A240) по ГОСТ 5781-82*. 
Монолитные стены, пилоны и стены лестничных клеток запроектированы моно-

литными железобетонными толщиной 180 мм и 200 мм из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012. 
Армирование стен запроектировано отдельными стержнями: 
- основная рабочая - арматура класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, вертикальная 

диаметром 12…20 мм с шагом 200 мм; горизонтальная диаметром 8...12 мм с шагом 100 
(200) мм; 

- поперечная арматура - A-I (A240) по ГОСТ 5781-82*. 
Соединение стержней в пространственные каркасы предусматривается с помощью 

хомутов, устанавливаемых в шахматном порядке, и вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. 
Соединение стержней продольной арматуры между собой по длине принято внахлест, длина 
нахлеста не менее 40 диаметров стыкуемых стержней. 

Шахты лифтов запроектированы монолитными железобетонными толщиной 180 мм 
из бетона В25 по ГОСТ 26633-2012. 

Армирование стен запроектировано отдельными стержнями: 
- основная рабочая - арматура класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, вертикальная 

диаметром 12...20 мм с шагом 200 мм; горизонтальная диаметром 8...12 мм с шагом 100 (200) 
мм; 

- поперечная арматура - А-I (А240) по ГОСТ 5781-82*. 
Соединение стержней в пространственные каркасы предусматривается с помощью 

хомутов, устанавливаемых в шахматном порядке, и вязальной проволоки по ГОСТ 3282-74*. 
Соединение стержней продольной арматуры между собой по длине принято внахлест, длина 
нахлеста не менее 40 диаметров стыкуемых стержней. 

Перекрытие и покрытие 
Межэтажные перекрытия и покрытия запроектированы монолитными железобетон-
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ными толщиной 160 мм из бетона В22,5 по ГОСТ 26633-2012. 
Армирование межэтажных перекрытий и покрытий запроектировано отдельными 

стержнями: 
- основная рабочая - верхнее и нижнее из арматуры класса А500СП по ГОСТ Р 52544-

2006, диаметром 10 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях; 
- дополнительное армирование - арматура класса А500СП по ГОСТ Р 52544-2006, 

диаметром 10…16 мм с шагом 200 мм; 
- поперечная - арматура класса A-I (A240) по ГОСТ 5781-82*. 
Соединение стержней предусмотрено с помощью вязальной проволоки по ГОСТ 

3282-74*. Соединение стержней продольной арматуры между собой по длине принято вна-
хлест, длина нахлеста не менее 40 диаметров стыкуемых стержней. 

Конструктивное решение стен и перегородок 
Наружные стены выполнены: 
1 тип - наружные стены толщиной 640 мм: 
- внутренний слой - крупноформатный керамический поризованный камень КМ-пг 

510х250х219 14,3НФ/100/0,8/50/ГОСТ 530-2012 - 510 мм на цементно-песчаном растворе 
М100; 

- наружный слой - кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/75/ГОСТ 530-2012 тол-
щиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100. 

2 тип - наружные стены толщиной 460 мм: 
- внутренний слой - железобетонные монолитные стены толщиной 200 мм; 
- утеплитель - экстрадированный пенополистирол толщиной 140 мм 
- наружный слой - кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/75/ГОСТ 530-2012 тол-

щиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100. 
Перегородки: 
- в подвале - толщиной 120 мм - керамический поризованный кирпича КМ-р 

120х510х219 6,9НФ/100/0,8/50/Г0СТ 530-2012 - 510 мм на цементно-песчаном растворе М75; 
- межквартирные - толщиной 200 мм - керамический поризованный камень КМ-р 

200х240х219 9НФ/100/2,0/50/Г0СТ 530-2012 - 510 мм на цементно-песчаном растворе М50; 
- межкомнатные - толщиной 80 мм - керамический поризованный камень КМ-р 

80х510х219 4,5НФ/100/0,8/50/Г0СТ 530-2012 - 510 мм на цементно-песчаном растворе М75. 
В санузлах с внутренней стороны предусмотрено пароизоляционное покрытие. 
Кровля - плоская, рулонная с внутренним водостоком. Выход на кровлю предусмот-

рен из лестничной клетки. На перепадах кровли предусмотрены металлические лестницы с 
перилами и ограждением. 

Состав основной кровли: 
- железобетонная плита покрытия - 160 мм; 
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по ГОСТ 28013-98 γ 

= 1800 кг/м3, толщиной 10 мм; 
- пароизоляция "Линокром ТПП" (ТУ 5774-003-17925162-99); 
- утеплитель - экструзивный пенополистирол Технониколь (ТУ 5768-072-00206457-

2006) толщиной 100 мм; 
- керамзитовый гравий М500 П1000 по ГОСТ 9757-90, для разуклонки - 50-330 мм; 
- стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по ГОСТ 28013-98 γ = 1800 кг/м3, по 

сетке из проволоки Вр-I диаметром 5 мм с ячейками 50х50 мм - 50 мм; 
- разделительный слой - геотекстиль; 
- верхний слой - кровельная мембрана «Технониколь». 
Состав кровли над выходом на кровлю: 
- железобетонная плита покрытия - 160 мм; 
- выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по ГОСТ 28013-98 γ 

= 1800 кг/м3, толщиной 10 мм; 
- пароизоляция "Линокром ТПП" (ТУ 5774-003-17925162-99); 
- утеплитель - экструзивный пенополистирол Технониколь (ТУ 5768-072-00206457-

2006) толщиной 100 мм; 
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- керамзитовый гравий М500 П1000 по ГОСТ 9757-90, для разуклонки - 50-210 мм; 
- стяжка из цементно-песчаного раствора М150 по ГОСТ 28013-98 γ = 1800 кг/м3, по 

сетке из проволоки Вр-I диаметром 5 мм с ячейками 50х50 мм - 50 мм; 
- разделительный слой - геотекстиль; 
- верхний слой - кровельная мембрана «Технониколь». 
Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций здания и со-

оружений приняты в соответствии с требованиями СП 28.13330.2011. Защиту от коррозии 
стальных закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций, не-
защищенных бетоном, следует предусматривать лакокрасочными покрытиями, металлизаци-
ей. Все стальные поверхности стальных конструкций подлежат очистке от окалины и ржав-
чины, окраске синтетическими эмалями за 2 раза. 

Вертикальная гидроизоляция - оклеечная гидроизоляция Унифлекс ЭПП. 
Во избежание попадания дождевых и талых вод в помещения техподполья здания 

предусматривается выполнение обратной засыпки пазух котлованов слабофильтрующими 
грунтами с послойным уплотнением и устройством отмостки требуемой ширины, не менее 1 
м. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Согласно технических условий № 69/ТП от 14.06.2018 г. источником электроснабже-
ния является проектируемая двухтрансформаторная подстанция поз. 43.  

По надежности электроснабжения потребители относятся, в основном, ко II категории 
по ПУЭ. Для электроснабжения проектируемого жилого дома предусматривается прокладка 
кабелей марки АПВБбШв 4х120 (блок-секции «А», «Б»), АПВБбШв 4х150 (блок-секции «В», 
«Е», «Ж», «И»), АПВБбШв 4х185 (блок-секции «Г», «Д») в траншее в земле на отм. минус 
0,7 м от поверхности земли. При пересечении с другими подземными коммуникациями и ав-
тодорогой кабели прокладываются в отрезках ПНД труб. Сечение питающих кабелей выбра-
но по потерям напряжения и по длительно допустимому току. 

На вводе в каждой секции в электрощитовой для распределения электроэнергии 
предусматривается установка вводно-распределительного устройства ВРУ1-11-10УХЛ4 с 
переключением вводов, с учетом электроэнергии на вводах и с учетом электроэнергии обще-
домовых потребителей (счетчики типа Меркурий). Переключение вводов выполняются си-
лами выездной бригады или обслуживающим персоналом. Для потребителей I категории 
(лифты, аварийное освещение, приборы охранно-пожарной сигнализации, установки систем 
дымоудаления, оборудование светоограждения) по ПУЭ запроектировано устройство типа 
ВРУ1-18-89 с АВР. 

Основные показатели электроснабжения  
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единица 
измерения 

Величина 
показателей 

1 Напряжение:   
 - питающей сети; 

кВ 
0,4 

 - распределительной сети; 0,38/0,22 
 - групповой сети 0,22 
2 ВРУ1(А) Расчетная мощность  кВт 80,83 

3 Расчетный ток А 127,6 

4 ВРУ1(Б) Расчетная мощность  кВт 88,91 

5 Расчетный ток А 140,9 

6 ВРУ1(В) Расчетная мощность  кВт 104,36 
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7 Расчетный ток А 165,4 

8 ВРУ1(Г) Расчетная мощность  кВт 143,93 

9 Расчетный ток А 228,1 
10 ВРУ1(Д) Расчетная мощность  кВт 126,42 

11 Расчетный ток А 200,3 

12 ВРУ1(Е)Расчетная мощность  кВт 102,12 

13 Расчетный ток А 161,8 

14 ВРУ1(Ж)Расчетная мощность  кВт 94,02 

15 Расчетный ток А 149,97 

16 ВРУ1И)Расчетная мощность  кВт 94,02 

17 Расчетный ток А 149,971 
 

Проектом предусматриваются этажные щитки утопленного исполнения на 3, 5, 6 
квартир. В состав щитка входят на каждую квартиру автоматические выключатели, элек-
тронные 2-х тарифные счетчики активной электроэнергии типа Меркурий и устройства за-
щитного отключения. Оборудование щитка обеспечивает учет и распределение электроэнер-
гии, защиту людей от поражения электрическим током. 

Мероприятий по компенсации электроэнергии не предусматриваются в виду малой 
величины. 

Мероприятия по энергосбережению и качеству электроэнергии предусматривают: 
- рациональное, в центре нагрузок, размещение ВРУ и распределительных устройств; 
- обеспечение нормально допустимых уровней отклонения напряжения в пределах 

5%; 
- снижение не синусоидальности напряжения, не симметрии трехфазной системы 

напряжений, колебаний напряжений за счет использования активной симметричной нагруз-
ки. 

Проектной документацией предусматривается система TN-C-S. Разделение на РЕ-
шину и N-шину выполняется в вводно-распределительных устройствах ВРУ1 в каждой блок- 
секции. 

Для защиты людей от поражения электрическим током предусматривается: 
- заземление вводных щитов путем присоединения РЕ-шины вводных щитов к зазем-

ляющему устройству. РЕ-шина наглухо соединена с корпусом ВРУ, N-шина изолирована от 
корпуса. Заземляющее устройство прокладывается по периметру жилого дома на минималь-
ном расстоянии от фундамента 1 м и на отм. минус 0,5 м от поверхности земли. Заземляю-
щее устройство состоит из электродов (круг d = 16 мм, длиной 3 м), соединенных полосой 
4х40 мм. Заземляющее устройство выполнено из оцинкованной стали; 

- защитное зануление электрооборудования, путем присоединения металлических 
нетоковедущих частей к нулевому защитному РЕ-проводнику квартирных щитов. РЕ-шина 
этажного щита присоединяется к РЕ-шине вводно-распределительного устройства. Присо-
единение нулевого защитного и нулевого рабочего проводников под один контактный зажим 
не допускается; 

- система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой защитный проводник 
(РЕN-проводник) питающей линии, основной (магистральный) заземляющий проводник, ме-
таллические трубы коммуникаций, входящие в здание, металлическая арматура строитель-
ных конструкций здания, система молниезащиты. 

Для дополнительного уравнивания потенциалов в каждой квартире предусматривает-
ся в ванных комнатах установка ШДУП (шины дополнительного уравнивания потенциалов), 
к которой проводом ПВ-1 6 мм2 присоединяются металлические коммуникации. ШДУП при-
соединяется проводом  ПВ-1 6 мм2 к РЕ-шине этажного щитка. 

В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
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промышленных коммуникаций СО-1 53-34.21.122-2003 молниезащита проектируемого зда-
ния выполняется по IV уровню (III категория молниезащиты по РД 34.21.122-87). В качестве 
молниеприемника используется металлическая сетка из стали Ø 8 мм, уложенная с шагом 
12х12 м под слой несгораемого утеплителя на кровле здания и соединенная между собой 
сваркой. Токоотводы выполнены из круглой стали Ø 8 мм, на расстоянии 25 м друг от друга. 
В качестве заземлителя используется наружный горизонтальный контур заземления. Контур 
заземления является общим для молниезащиты и заземления. 

Электроприемниками внутридомового оборудования являются светильники освеще-
ния лестничных клеток, подвала и чердака, электрические печи, лифты, приборы охранно-
пожарной сигнализации, системы вентиляции и дымоудаления, электрообоогрев воронок и 
оборудование светоограждения, насосные установки. 

Пускозащитная аппаратура (ПРА) для систем вентиляции и дымоудаления, для насос-
ных установок поставляется комплектно. ПРА обеспечивает управление как в ручном, так и 
в автоматическом режиме по сигналу от шкафов автоматики.  

Принятые системы освещения - рабочее, аварийное, ремонтное и наружное. 
Рабочее освещение выполняется во всех помещениях. 
Аварийное освещение выполняется в электрощитовой, водомерном узле, в лифтовых 

холлах и в машинном отделении лифта, на лестничных клетках и в квартирных коридорах 
при помощи светильников с люминесцентными лампами, дооборудованных аккумуляторны-
ми блоками.  

Ремонтное освещение предусматривается в электрощитовой, водомерном узле и в 
машинном отделении лифтов при помощи ящика с понижающим трансформатором типа 
ЯТП. 

Для наружного освещения предусматривается установка светильников наружного 
освещения типа ЖКУ на опорах наружного освещения. Светильники наружного освещения 
запитываются от панели наружного освещения в трансформаторной подстанции. Для управ-
ления светильниками наружного освещения предусматривается автоматизированная система 
управления наружным освещением (АЦ Горсвет) с управлением от диспетчерской службы 
ОАО «Горсвет». 

Электропроводка распределительной сети, сети квартир и сетей освещения лестнич-
ных клеток выполняется кабелем с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-
пластиката пониженной пожароопасности марки ВВГнг(А)-LS, в ПВХ трубах открыто и 
скрыто, в междуэтажных стояках и в штрабах кирпичных стен.  

Электропроводка систем дымоудаления, систем охранно-пожарной сигнализации, 
лифтов, оборудования светоограждения, систем аварийного освещения выполняется кабелем 
марки ВВГнг(А)-FRLS, в ПВХ трубах открыто и скрыто, в междуэтажных стояках и в штра-
бах кирпичных стен.  

Кабели марки ВВГнг(А)-LS и марки ВВГнг(А)-FRLS прокладываются в разных тру-
бах и штрабах начиная от электрощитовой. 

Дополнительных мероприятий по резервированию электроэнергии для выполнения 
условий электроснабжения не требуются. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Источник водоснабжения проектируемого здания - существующая кольцевая сеть 
Ø300 мм, проходящая по ул. Университетская. Подключение к ранее запроектированной 
кольцевой сети мкр. "Университетский-2" предусмотрено в проектируемой водопроводной 
камере. 

В проектируемом здании предусмотрено два ввода водопровода из труб марки ПЭ100 
SDR17-110х6.6"питьевая" ГОСТ 18599-2001. 

Наружное пожаротушение с расчетным расходом 30 л/с предусмотрено из кольцевой 
водопроводной сети микрорайона. Пожарные гидранты находятся на расстоянии менее 150 
от проектируемого жилого дома. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята кольцевая с 
верхней разводкой по техническому чердаку. Стояки противопожарного водоснабжения од-



ООО «АСТРА-ИНЖИНИРИНГ»   Страница 38 
 

новременно являются главными подающими стояками системы хозяйственно-питьевого во-
доснабжения. 

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектирована повысительная 
установка COR-4 MVI 404/SKw-EB-R марки Wilo. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен по-
жарный бытовой кран ПКБ для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 
использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для 
ликвидации очага возгорания. 

Внутреннее пожаротушение с расчетным расходом 2 струи по 2,5 л/с предусмотрено 
от сети В1. Для подачи воды на противопожарные нужды запроектирована дренчерная мо-
ноблочная насосная станция для пожаротушения CO-2 Helix V 1603/SK-FFS-D-R марки Wilo. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов Ø 50 мм с диамет-
ром спрыска 16 мм. Для пожарных кранов предусмотрены пожарные шкафы ШПК- Пульс-
310 Н. 

Горячее водоснабжение жилой части предусмотрено от индивидуальных котлов. 
Стояки системы В1 запроектированы из труб FIRAT Ø 50x8,4 мм и Ø 40x6,7 мм. 
Поквартирные разводки системы холодного водоснабжения запроектированы из ме-

таллопластиковых труб APE MULTYLAYER Ø 26x3.0 мм, Ø 20x2.0 мм и Ø 16x2.0 мм. 
Главные стояки, магистральные сети по подвалу и техническому чердаку запроекти-

рованы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 100 - 15 мм по ГОСТ 3262-
75*. Для магистральных трубопроводов и главных стояков предусмотрена изоляция трубка-
ми «Energoflex». В подвале предусмотрен электрообогрев труб системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения. 

Поквартирные разводки системы ТЗ запроектированы из труб APE MULTYLAYER Ø 
20x2.0 мм и Ø 16x2.0 мм. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые в полу, преду-
смотрено проложить в защитных кожухах. 

На вводе водопровода в проектируемое здание для учета холодной воды предусмат-
ривается установка водомерного узла с водомером ВСХНд-65 с обводной линией Ø 100 мм. 
Запроектирован один водомерный узел для двух вводов. 

Для пропуска противопожарного расхода воды на обводной линии водомерного узла 
устанавливается задвижка Ø 100 мм с электроприводом. 

На вводе в каждую квартиру предусмотрены счетчики СКВ-3/15. 
Наружная сеть водопровода поз. 24 предусмотрена из труб ПЭ100 SDR17- 

110х6.6"питьевая" ГОСТ 18599-2001.  
Водопроводный колодец предусмотрен из сборных железобетонных элементов по ТП 

901-09-11.84 «Колодцы водопроводные». Предусмотрена гидроизоляция водопроводного ко-
лодца. 

Трубы наружной канализации приняты марки «Pragma» DN/OD 200 по ТУ 2248-001-
96467180-2008.  

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Хозяйственно-бытовые стоки самотеком отводятся в проектируемую сеть хозяйствен-
но-бытовой канализации микрорайона Ø 400 мм. Подключение предусмотрено в ранее за-
проектированный колодец. 

В здании для жилой части предусматривается устройство следующих систем водоот-
ведения:  

- хозяйственно-бытовой канализации - К1;  
- водостоков - К2. 
Разводка по подвалу и техническому этажу, поквартирная разводка и стояки системы 

хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из канализационных полипропилено-
вых труб SINIKON COMFORT Ø 50-110 мм по ТУ 4926-030-42943419-2008. 

Выпуски системы К1 запроектированы из канализационных чугунных труб Ø 100 мм 
по ГОСТ 6942-98. 
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Вентиляция сети канализации осуществляется через стояки, вытяжная часть которых 
предусмотрена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 100 мм по ГОСТ 
3262-75* и выводится выше кровли.  

На выпуске стояков из помещения водомерного узла и насосной предусмотрен обрат-
ный клапан фирмы «Kessel» для защиты подвала от подтопления.  

В местах пересечения строительных конструкций полипропиленовыми трубами за-
проектированы противопожарные манжеты, препятствующие распространению пламени по 
этажам. Прокладку трубопроводов в местах пересечения внутренних стен и перегородок 
предусмотреть в гильзах из негорючих материалов.  

Трубы наружной канализации приняты марки «Pragma» DN/OD 200 по ТУ 2248-001-
96467180-2008.  

Канализационные колодцы предусмотрены из сборных железобетонных элементов по 
ТП 902-09-22.84 «Колодцы канализационные».  

Внутренний водосток обеспечивает отвод дождевых вод и талых вод с кровли здания. 
Расход системы внутреннего водостока составляет 52,65 л/с.  

Трубопроводы системы внутреннего водостока запроектированы из стальных элек-
тросварных труб Ø 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием внутрен-
ней и наружной поверхностей.  

Отвод воды предусмотрен на отмостку в лоток около здания. В подвале предусмотрен 
гидрозатвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую канализацию. Предусмот-
рен электрообогрев водосточных воронок и труб в подвале.  

Испытание систем водостоков производить только при положительной температуре. 
Монтаж системы водостоков производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2012. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

Отопление 
Источником теплоснабжения многоквартирного жилого дома являются индивидуаль-

ные настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания (один котел на 
каждую квартиру). В качестве топлива используется природный газ. В кухнях квартир 
предусмотрена установка сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода. Кот-
лы рассчитаны только на системы водяного отопления с принудительной циркуляцией. 

Параметры теплоносителя для отопления 80-60°С. 
Отвод дымовых газов от котла предусмотрен через коаксиальные дымоотво-

ды/воздуховоды 60/100 с подключением в общие теплоизолированны дымоходы из нержа-
веющей стали выше кровли здания. К одному дымоходу подключается не более 8 теплогене-
раторов. 

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rovall Alux 
500. 

Проектом предусмотрена установка радиаторных терморегуляторов RA-N перед каж-
дым отопительным прибором для поддержания заданной температуры в каждом помещении 
и запорногоклапана RLV для отключения отопительного прибора и слива из него воды. 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны типа 
"Маевского", установленные на каждом радиаторе систем отопления. Незадымляемые лест-
ничные клетки неотапливаемые, утепленные. Двери входов в незадымляемые лестничные 
клетки оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. 
Нагревательные приборы в лифтовых холлах устанавливаются на высоте 2 м с металличе-
ским ограждением. 

Вентиляция 
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побужде-

нием. 
Вытяжка из санузлов и кухонь осуществляется через приставные каналы-спутники из 

оцинкованной стали ГОСТ 52246-2004 толщиной 0,8 мм. Подключение отдельных каналов к 
сборному каналу выполняется выше обслуживаемого помещения через воздушный затвор. 
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Воздуховоды вентиляции кухонь и санузлов, проложенные в общих шахтах из кирпи-
ча (предел огнестойкости не менее EI 45), покрыть комплексной системой огнезащиты воз-
духоводов МВФ с пределом огнестойкости EI 30, а в местах прохождения этих воздуховодов 
через междуэтажные перекрытия в уровне плит перекрытия каждого этажа предусмотреть 
противопожарные рассечки из минплиты. 

Поступление наружного приточного воздуха предусмотрено через регулируемые 
оконные фрамуги и приточные клапана "Air-Box Comfort" с фрезеровкой. Приточные клапа-
ны в жилой части устанавливаются во всех оконных блоках. Забор воздуха для горения осу-
ществляется непосредственно снаружи здания, в ограждениях лоджий предусмотрены отвер-
стия с решетками для притока воздуха. 

Проектом разработана система вытяжной противодымной вентиляции из коридоров 
жилой части во всех блок-секциях через поэтажные клапаны дымоудаления ГЕРМИК-ДУ. 

Клапаны ГЕРМИК-ДУ размещаются на дымовых шахтах под потолком не ниже верх-
него уровня дверных проемов (высота этажа в чистоте 2,56 м), в нормально-закрытом испол-
нении с автоматическим и дистанционным управлением. Для удаления дыма при пожаре 
принимаются крышные вентиляторы. Кровля на расстоянии 2 м от края выбросного отвер-
стия защищена негорючими материалами. 

Для создания подпора воздуха предусмотрены системы приточной противодымной 
вентиляции, осуществляющие подачу воздуха в шахты лифтов. Вентиляторы приточной про-
тиводымной вентиляции приняты осевые крышного исполнения, установленные на воздухо-
заборных шахтах на кровле. Заборы наружного воздуха для системы приточной противо-
дымной защиты расположены на расстоянии не менее 5 м от выброса противодымной вы-
тяжной вентиляции. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Проектными решениями подраздела предусматриваются внутренние и внешние сети 
IP-телефонии и интернет, радиофикации, кабельного телевидения, система ограничения до-
ступа, диспетчеризация лифта жилого дома согласно технических условий № 228/17 от 
25.10.2017 г., выданных ПАО «Ростелеком» на телефонизацию, подключение к сетям интер-
нет, кабельного телевидения и проводного вещания. 

Домовая комплексная сеть  
Внешние сети предусматриваются путем строительства одноотверстной телефонной 

канализации d = 110 мм и прокладкой волоконно-оптического кабеля типа ОКТМн-01-6х8Е3 
от муфты, расположенной в водном проектируемом телефонном колодце поз. 25 до проекти-
руемой муфты в вводном телефонном колодце поз. 24, волоконно-оптического кабеля типа 
ОКТМн-01-2х4Е3 от проектируемой муфты, расположенной в вводном проектируемом те-
лефонном колодце поз. 24 до проектируемого жилого дома поз. 24.  

В техподполье блок-секции «В» волоконно-оптический кабель в подвальном помеще-
нии предусмотрено проложить по стене в гофрированной трубе d = 25 мм до шкафа связи 
(шкаф 19", 12U) и завести на проектируемый оптический кросс ШКОС-м-1u/2-8-sc. 

В качестве активного оборудования проектными решениями предусматриваются 
коммутаторы DGS-1510-52, предназначенные для установки на уровне доступа в оператор-
ских сетях любых масштабов с целью предоставления доступа в сеть Интернет, IPTV и па-
кетной телефонии домашним пользователям. Коммутатор имеет 52 порта 10/100 Мбит/с 
Ethernet и 4 SFP-слота для подключения к магистрали, каждый из которых совмещен с мед-
ными портами 1000BASE-T. 

Для подключения домовой распределительной сети предусматривается установка 
патч-панелей 19” 1U 48 портов с розетками RJ-45. Общее количество задействованных пор-
тов составляет – 292. 

Проектной документацией предусмотрена установка оборудования в настенные теле-
коммуникационные шкафы 19” 22U, размещаемые в техническом подполье в каждой блок-
секции проектируемого жилого дома. 

Электропитание активного оборудования предусматривается от проектируемого ис-
точника бесперебойного питания ИБП APC Smart-UPS On-Line RT 1000VA 230V. 
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Внутренние сети жилого дома предусмотрены от распределительных коробок КРТМ-
50, устанавливаемых в электрослаботочных шкафах. 

Межэтажная кабельная сеть ведется кабелем марки UTP50-М-С5 кат. 5е до патч-
панелей (12 портов RJ-45, кат. 5е настенные), установленных в отсеках связи совмещенных 
электрошкафов. Межэтажная кабельная сеть предусмотрена кабелем марки UTP4х2х0,52 (5е) 
для интернета и телефонии от патч-панелей в каждую квартиру. 

Вертикальная прокладка сетей предусмотрена в стояке от подвала до верхнего этажа в 
ПВХ трубах диаметром 63 мм. Трубы прокладываются в каналах и нишах с последующей их 
заделкой и установкой на каждом этаже совмещенных электрощитов. 

В квартирах устанавливаются двух портовые телекоммуникационные розетки с RJ-45 
и RJ-11 портами. 

Радиофикация 
Проектной документацией предусмотрено присоединение домовых сетей радиофика-

ции к сети проводного вещания ГЦТЭТ – ЦСПВ, расположенной по адресу: г. Чебоксары, 
пр. Ленина д. 2.  

Система радиофикации предусмотрена через IP/CПВ конвертер марки IP/СПВ SKS-
GW-IP-R, предназначенный для перевода в аналоговый сигнал, пригодный для приема або-
нентскими трехпрограммными радиоприемниками. IP/CПВ конвертер устанавливается в 
вандалозащищенных шкафах 19" с гарантированным питанием 220 В, места для которых от-
ведены в подвальном этаже здания. 

Для внутренних сетей радиофикации предусмотрены провода марки UTP4-C5e от 
подвала до верхнего этажа в ПВХ трубах диаметром 63 мм. Абонентские сети выполняются 
проводами марки UTP4-C5e. Провода от совмещенного электрощита до квартиры проклады-
ваются в подготовке пола в ПВХ трубах, а в пределах квартир прокладываются скрыто по 
стенам под слоем штукатурки.  

Радиорозетки РПВ-1 устанавливаются на одной высоте с электророзетками и не далее 
1 м от них. 

Система ограничения доступа 
Для организации домофонной связи проектной документацией предусматривается 

установка оборудования многоабонентского домофона «Цифрал», для чего в силовом отсеке 
межэтажного распределительного щита на 1 этаже устанавливается блок питания типа 
«Цифрал БП-2», подключенный к розетке с заземляющим контактом на 220 В, от которого 
запитаны: блок вызова «Цифрал CCD-2094.1И», коммутатор «Цифрал КМГ-100» и электро-
магнитный замок «ML-цифрал». 

Блок абонента предусмотрено разместить в каждой квартире. 
Прокладка кабелей между этажами предусмотрена в стояках из ПВХ труб совместно с 

распределительными сетями телефонизации. 
Абонентская домофонная сеть от этажных электрослаботочных шкафов до квартир 

предусмотрена кабеле КСПВ 6х0,5, который прокладывается скрыто по стенам под слоем 
штукатурки. 

Электропитание оборудования системы домофонной связи предусматривается напря-
жениями 12 В и 15 В от блоков питания «Цифрал-БП-2». Электропитание «Цифрал-БП-2» 
выполняется переменным током напряжение 220 В от розеток электропитания, предусмот-
ренных электротехнической частью настоящей проектной документации. 

Цепи электропитания выполняются кабелем ВВГнг(А)-FRLS-2х1,5. 
Телевидение 
Для коллективного приема телевизионных программ проектной документацией 

предусмотрено присоединение домовых сетей кабельного телевидения к сети кабельного те-
левидения ГЦТЭТ–АТСЭ-41, расположенной г. Чебоксары, ул. 139 Стрелковой дивизии, 
д.11. 

Проектируемая распределительная телевизионная сеть предусмотрена в слаботочных 
стояках А-Д. Кабели RG-11 проходят по проектируемому стояку слаботочной сети в ПВХ 
трубе и заводятся в поэтажные совмещенные электрошкафы в отсеки связи. В качестве ли-
нейного оконечного оборудования телевизионной сети применяются абонентские ответви-
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тельные устройства марки TAH, SAH фирмы "TLC". Абонентские ответвители на 6 отводов 
марки ТАН устанавливаются в отсеках связи совмещенных электрошкафов. От абонентских 
ответвительных устройств до прихожих в квартирах предусматривается прокладка кабеля 
марки RG-6 скрытым способом.  

Проектными решениями, принятыми в проектной документации, обеспечивается 
100% СКПТ всех квартир. 

В проектной документации используется сертифицированное оборудование. Серти-
фикаты предоставляются при покупке оборудования. Электропитание оптического приемни-
ка осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. 

Диспетчеризация лифтов 
Диспетчеризация лифтового хозяйства проектируемого жилого дома предусматрива-

ется от диспетчерского пункта, расположенного по ул. Лукина, д. 5.  
Для диспетчеризации лифтов используется диспетчерский комплекс "Обь". Проект-

ной документацией предусмотрена система связи лифта "Перевозка пожарных подразделе-
ний". 

В каждой секции жилого дома проектными решениями предусмотрена установка по 
два лифта, укомплектованных шкафом управления. 

В каждом машинном помещении лифтов устанавливаются лифтовые блоки (ЛБ) и 
блок управления системы связи. 

Переговорное устройство системы связи устанавливается на крыше кабины.  
Бесперебойный источник питания 12В 0,75А предусматривается в непосредственной 

близости от блока управления системы связи.  
В машинном помещении лифтов в блок-секции "Б" устанавливается Моноблок (КЛШ-

КСЛ Ethernet) в комплекте с адаптером релейной станции для осуществления связи с диспет-
черским пунктом. 

Наружная проводка между машинными помещениями лифтов выполнена кабелем 
марки UTP 4х2х0,52 и прокладывается на стойках. 

Подраздел 7 «Система газоснабжения» 

Проектной документацией предусматривается газоснабжение 483-квартирного жило-
го дома поз. 24 переменной этажности (12-17 этажей): 

- прокладка подземных газопроводов-вводов низкого давления из полиэтиленовых 
труб по ГОСТ Р 50838-2009; 

- прокладка надземных и внутренних газопроводов низкого давления из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; 

- установка бытового внутреннего газоиспользующего оборудования в помещениях 
кухонь. 

Точка врезки - проектируемый газопровод низкого давления, прокладываемый в мик-
рорайоне «Университетский-2» в г. Чебоксары (заказчик строительства - АО "ТУС"). 

Диаметр газопровода в точках подключения - 315 мм, материал - полиэтилен ПЭ100. 
Давление в точке врезки - (0,0013-0,0025) МПа. 
Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом. 
Газопровод от точек врезки до выхода на фасад проектируемого жилого дома прокла-

дывается подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100ГАЗSDR17,6-160х9,1, по ГОСТ Р 50838-
2009. 

Полиэтиленовый газопровод укладывается на глубину 1,6 м от земли до верха трубы с 
устройством подстилающего слоя из песка 0,1 м и обратной засыпкой песком - 0,2 м в тран-
шею шириной не менее 510 мм. 

Стыковые соединения подземного полиэтиленового газопровода, прокладываемого в 
пучинистых грунтах, подлежат контролю физическим методом в объеме 25 % (но не менее 
одного стыка) от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте. 

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным со-
единением типа НС-ПС. Газопроводы в местах входа и выхода из земли заключаются в фу-
тляры. Концы футляра уплотняются гидроизоляционным материалом (пенополиуретаном). 
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Подземные участки стальных газопроводов и стальные вставки неразъемных соеди-
нений «полиэтилен-сталь» выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 / В-10 
ГОСТ 10705-80 и изолированы «весьма усиленной» изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. 

Пересечение подземного проектируемого участка газопровода с дорогой с асфальто-
вым покрытием выполнить открытым способом в соответствии с СП 42-101 -2003. 

Участки газопровода, прокладываемые на переходе через автомобильную дорогу, за-
ключены в полиэтиленовый футляр с контрольной трубкой под ковер. 

При пересечении проектируемого газопровода с канализацией, газопровод заключает-
ся в полиэтиленовый футляр. 

Расстояние между проектируемым газопроводом и инженерными коммуникациями 
должно составлять не менее 200 мм в свету. 

Согласно техническому отчету об инженерно-геологических условиях строительства 
объекта, составленному ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» заказ № 5118, грунты являют-
ся среднепучистыми. В процессе строительства и эксплуатации подземных газопроводов в 
среднепучинистых грунтах следует выполнять следующие мероприятия: 

1. При рытье траншеи в минимальных объемах нарушать грунты природного сложе-
ния; 

2. Укладка полиэтиленового газопровода предусмотрена на песчаное основание H = 
0,1 м с засыпкой таким же грунтом на Н = 0,2 м; 

3. Систематически проверять состояние противопучинистых устройств с целью их 
своевременного восстанаовления; 

4. Вертикальные участки газопровода при выходе из земли засыпать крупно-
зернистым песком в радиусе 0,5 м на всю глубину и сделать отмостку; 

5. Тщательно уплотнять грунты при засыпке траншей; 
6. Принимать меры для предотвращения попадания в траншею и на трассу газопрово-

да поверхностных вод; 
7. Произвести, где есть возможность, посев дернообразующих трав. 
Фасадный газопровод низкого давления предусмотрен из стальных электросварных 

труб диаметрами 159х4,5, 108х4,0 и 89х3,5 мм по ГОСТ 10704-91, вводы выполнены из труб 
диаметром 57х3,5 мм. 

Фасадный газопровод прокладывается над окнами первого этажа на кронштейнах. 
Кронштейны для крепления фасадного газопровода к стене выполнить согласно серии 

5.905-25.05. Расстояние между узлами крепления для труб диаметром 159х4,5 мм - не более 
8,0 м; 108х4,0 мм - не более 7,5 м; 108х4,0 мм - не более 6,5 м; 89х3,5 мм - не более 5 м, 
57х3,5 мм - не более 4 м. 

Надземный фасадный газопровод защитить противокоррозийным лакокрасочным по-
крытием, состоящим из двух слоев эмали ХВ-124 по двойной грунтовке ХС-010. 

Перед вводом в кухни предусмотрены опуски и газовые вводы диаметром 57х3,5 мм в 
каждую кухню первого этажа с краном Ду50 с антивандальной защитой (секретка), установ-
ленным на высоте 1,8 м от уровня земли; продувочным штуцером и трубопроводным изоли-
рующим соединением ТИС ГХ 50х1,6. 

Перед вводом в теплогенераторную 1 этажа предусмотрен опуск и газовый ввод 
Ш25Ч3,2 с краном Ду25 с антивандальной защитой (секретка), установленным на высоте 1,8 
м от уровня земли, продувочным штуцером и трубопроводным изолирующим соединением 
ТИС ГХ 25х1,6. 

Расстояние от кранов до открывающих окон и дверей выдержать в радиусе не менее 
0,5 м. 

Газопроводы в местах пересечения со строительными конструкциями заключить в 
футляры согласно серии 5.905-18.05 УКГ 2.00 СБ с заделкой промежутка между газопрово-
дом и футляром просмоленной паклей. 

После монтажа и испытания газопровод защитить противокоррозийным лакокрасоч-
ным покрытием желтого цвета из 2-х слоев эмали ХВ-124 по двойной грунтовке ХС-010. 
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Внутренний газопровод низкого давления предусмотрен из стальных водогазопровод-
ных труб диаметрами 32x3,2 мм, 25x3,2 мм, 20x2,8 мм, 15x2,8 мм по ГОСТ 3262-75, и сталь-
ных электросварных труб диаметрами 57х3,5 мм и 40x3,5 мм по ГОСТ 10704-91. 

Газопровод прокладывается открыто по стенам с уклоном в сторону газовый прибо-
ров. Крепление внутреннего газопровода предусмотрено при помощи крюков, заделанных в 
стену по месту. 

Проектом предусмотрена установка в каждой кухне термозапорного клапана, газового 
счетчика NPM G-4 (1-10 этажи), NPM G-2,5 (в кухнях 11-17 этажей, в теплогенераторной), 4-
x конфорочных газовых плит (до 10 этажа включительно), котлов с закрытой камерой сгора-
ния Baxi EcoHome 24F (24 кВт) в каждой кухне. В теплогенераторной, расположенной на 
уровне 1 этажа, установлен котел с закрытой камерой сгорания Baxi ECO-5 Compact 18F (18 
кВт). 

На вводе в каждую куxню перед газовым счетчиком предусматривается установка 
термозапорного клапана КТЗ-25 (КТЗ-20) и мембранного электромагнитного клапана КГБ-
20Н (КГБ-25Н) (в комплекте с САКЗ «Кристалл-4»), служащего для автоматического пере-
крытия газопровода при утечке газа. Для контроля загазованности предусматривается уста-
новка датчиков по метану и СО. 

На вводе в теплогенераторную 1 этажа перед газовым счетчиком предусматривается 
установка термозапорного клапана КТЗ-20 и мембранного электромагнитного клапана КГБ-
20Н (в комплекте с САКЗ «Кристалл-4»), служащего для автоматического перекрытия газо-
провода при утечке газа. Для контроля загазованности предусматривается установка датчи-
ков по метану и СО. 

Установка газового счетчика предусмотрена на высоте 1,6 м от пола, монтаж которого 
выполнить согласно заводской инструкции. Счетчик устанавливается в радиусе не менее 800 
мм от газовой плиты ПГ-4 или котла. Перед счетчиком устанавливаются пробковый кран с 
ограничителем поворота на 90° и термозапорный клапан. 

При прокладке газопровода выдержать расстояние от газопровода до электрически 
щитов, штепсельных розеток, электровыключателей не менее 0,5 м, пересечение их газопро-
водом не допускается.  

На опуске от газопровода к газовой плите и к газовому котлу на расстоянии 1,5 м от 
пола устанавливается пробковый кран с ограничителем поворота на 90°. Краны и сильфон-
ные металлорукова должны быть стойкими к воздействию транспортируемого газа при за-
данном давлении и температуре, со сроком службы не менее 25 лет, имеющими свидетель-
ство на пригодность и маркировку «газ». Длину металлорукава следует принимать не более 
1,5 м. После крана на опуске к газовой плите и котлу предусмотрена изолирующая вставка. 

При проходе через стены и перекрытия газопровод заключить в футляр. Расстояние от 
сварного шва до футляра должно быть не менее 50 мм. 

Вентиляция на кухне предусматривается через вентиляционные каналы. 
В местах пересечения газопровода с открыто проложенным электропроводом послед-

ний должен быть заключен в резиновую или эбонитовую трубку, выступающую на 0,25 м в 
каждую стороны от места пересечения. 

После пневматического испытания на прочность внутренний газопровод окрашивает-
ся эмалью за 2 раза. 

Устройство дымоходов должно отвечать требованиям СНиП 41-01-2003 и инструкци-
ям завода изготовителя по монтажу и эксплуатации котлов, для дымоходов использовать 
конструктивные элементы заводского изготовления, снабженные сертификатами.  

Отвод продуктов сгорания и подвод воздуха для горения к газовым котлам преду-
сматривается:  

- для 12-этажных блок-секций: через коаксиальный дымоход ш 60/100 мм в коллек-
тивную дымовую трубу ш300/400 в изоляции (с 1 по 8 этажи), в коллективную дымовую 
трубу ш200/300 в изоляции (с 9 по 12 этажи);  

- для 13-этажных блок-секций: через коаксиальный дымоход ш 60/100 мм в коллек-
тивную дымовую трубу ш300/400 в изоляции (с 1 по 8 этажи), в коллективную дымовую 
трубу ш250/350 в изоляции (с 9 по 13 этажи);  
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- для 16-этажных блок-секций: через коаксиальный дымоход ш 60/100 мм в коллек-
тивную дымовую трубу ш300/400 в изоляции (с 1 по 8 этажи), в коллективную дымовую 
трубу ш300/400 в изоляции (с 9 по 16 этажи);  

- для 17-этажной блок-секции: через коаксиальный дымоход ш 60/100 мм в коллек-
тивную дымовую трубу ш300/400 в изоляции (с 1 по 8 этажи), в коллективную дымовую 
трубу ш300/400 в изоляции (с 9 по 16 этажи), а также через коаксиальную дымовую трубу ш 
80/125 (17 этаж). 

Электроснабжение каждого газового котла выполнено в разделе ИОС5.1 данного про-
екта.  

Раздел 6 «Проект организации строительства. Корректировка срока 
строительства» 

В административном аспекте участок проектируемого жилого дома поз. 24 располо-
жен в северо-западном районе г. Чебоксары. Площадка строительства свободна от застроек.  

Проектируемый многоквартирный жилой дом поз. 24 расположен в центральной ча-
сти строящегося жилого комплекса «Университетский-2», с соседней поз. 25.  

Жилой дом запроектирован из одной 12-этажных блок-секции "А" прямоугольной 
формы в плане с размерами в осях 13,84х19,83 мм, двух 12-этажных блок-секций "Ж" и "И" 
прямоугольной формы в плане с размерами в осях 13,84х25,00 мм, одной 13-этажных блок-
секции "Б" прямоугольной формы в плане с размерами в осях 13,84х19,83 мм, одной 13-
этажных блок-секции "Е" прямоугольной формы в плане с размерами в осях 13,84х25,00 мм, 
одной 16-этажной блок-секции "В" прямоугольной формы в плане с размерами в осях 
13,84х19,83 мм, одной 16-этажной блок-секции "Д" прямоугольной формы в плане с 
размерами в осях 13,84х25,00 мм, одной 17-этажной (16 жилых этажей и 1 этаж 
общественного назначения) блок-секции "Г" поворотной в плане с размерами в осях 
13,84х37,12 м. 

В блок-секции "Г" предусмотрен сквозной проход (пешеходная арка) на уровне нежи-
лого этажа для пешеходов.  

В блок-секции "Е" предусмотрен сквозной проход на уровне первого этажа для пеше-
ходов.  

Тип фундаментов - свайный.  
Проезд строительных машин к строительной площадке осуществляется по существу-

ющим городским автодорогам с твердым покрытием. Проезд по территории строительного 
объекта осуществляется по временному проезду из сборных железобетонных дорожных 
плит.  

Обеспечение строительства строительными материалами предусматривается авто-
транспортом с действующих заводов стройиндустрии Чувашской Республики, расстояние 
перевозки до 15 км. 

При возведении жилого здания условия строительства не являются стесненными. 
Строительство ведется на свободной площадке поточным методом. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 
способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии 
с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ. 

Продолжительность строительства дома принята 30 месяцев согласно СНиП 1.04.03-
85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зда-
ний и сооружений». 

Для монтажа конструкций приняты башенные краны КБ-408.21 (длина стрелы 35 м), 
КБ-405 (длина стрелы 30 м). 

В проекте организации строительства: 
- описаны методы возведения строительных конструкций; 
- определены потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе, электрической энергии, паре, воде, сжатом 
воздухе, временных зданиях и сооружениях, складских площадках; 
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- даны предложения по обеспечению контроля качества, по организации службы гео-
дезического и лабораторного контроля; 

- представлен перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответ-
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ и устройством последующих конструкций; 

- описано производство работ в зимних условиях; 
- дан перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 
- дано описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства; 
- разработан календарный план строительства, отражающий последовательность вы-

полнения работ. 
Разработан стройгенплан с определением мест расположения временных зданий и со-

оружений; мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, 
изделий, материалов; мест установки монтажного крана с определением границ опасной зо-
ны действия крана; источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнерги-
ей; мест расположения знаков закрепления разбивочных осей; показано временное огражде-
ние, временные проезды. 

Проект организации строительства разработан на основании принятых конструктив-
ных решений и в соответствии с требованиями  

СП 48.13330.2011, СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, «Правилами противопожар-
ного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390). 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства» 

Данный раздел в составе проектной документации не разрабатывался. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Воздействие на атмосферный воздух 
В период строительства загрязнение атмосферы ожидается при выполнении следую-

щих операций: работа автотранспортной и строительной техники, сварочные и лакокрасоч-
ные работы, погрузочно-разгрузочные работы. 

Согласно проведенным расчетам при проведении строительно-монтажных работ в ат-
мосферу ожидается выброс загрязняющих веществ 22 наименований в количестве 0,5196225 
г/с (9,415139 т/год). 

Источниками загрязнения атмосферы в период эксплуатации являются автотранспорт 
на автостоянках, мусоропогрузчик, газовые котлы, установленные в квартирах. 

Согласно проведенным расчетам в период эксплуатации жилого дома ожидается вы-
брос загрязняющих веществ 9 наименований в количестве 2,0906876 г/с (57,014 т/год). 

С целью определения степени влияния выбросов при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов, проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в соответ-
ствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273). Расчет выполнен 
с учетом фона. 

Как показали проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 
значения максимальных концентраций удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормам и 
не превышают ПДК в атмосфере населенного пункта. 

Уровни шумовой нагрузки, возникающих при реализации проектных решений соот-
ветствуют нормам допустимого уровня шума. 

Воздействие на водные ресурсы 
В период строительства предусмотрен расход воды на производственные, хозяйствен-

но-питьевые и противопожарные цели. 
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Водоснабжение и водоотведение многоквартирного жилого дома в микрорайоне 
«Университетский-2» предусматривается согласно техническим условиям присоединением к 
существующим сетям микрорайона. 

Общее количество воды при проведении строительно-монтажных работ составляет 
365,04 м3. Стоки будут отводиться временным присоединением к существующим сетям. 

Мойка колес автотранспорта, выезжающего со строительной площадки, осуществля-
ется с помощью установки «Мойдодыр», имеющую оборотную систему водоснабжения. 

Объем поверхностных сточных вод в период строительства с территории участка со-
ставляет 1634,52 м3, из них дождевой сток – 651,35 м3, талый – 983,17 м3. 

В период эксплуатации жилого дома объем поверхностных сточных вод с территории 
участка составляет 4102,42 м3, из них: дождевой сток – 2398,52 м3, талый – 1502,82 м3, поли-
вомоечный – 201,08 м3. Водоотведение поверхностных вод от здания и с площадок преду-
смотрено по проездам в проектируемую ливневую канализацию. 

Проектируемый объект не затрагивает поверхностные водные объекты и их водо-
охранные зоны и прибрежные защитные полосы, а также находится за пределами зон сани-
тарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Намечаемая деятельность сопряжена с образованием отходов производства и потреб-
ления. В период строительства образуется 531,9729 т отходов 24 наименований строитель-
ных и отходов от жизнедеятельности работников, из них направляются на полигон ТБО – 
247,0035 т; передаются на специализированные предприятия – 66,7536 т, используются при 
благоустройстве площадки строительства – 218,2158 т. 

На строительной площадке предусмотрены специально оборудованные места для 
временного хранения отходов, откуда по мере накопления, отходы вывозятся на утилизацию 
в соответствии с заключенными договорами. 

Эксплуатация проектируемого объекта сопровождается образованием 225,6404 т/год 4 
наименований, в том числе: 1 класса опасности – 0,0024 т/год, 4 класса опасности – 224,06 
т/год, 5 класса опасности – 1,578 т/год. 

Проектируемая схема обращения с отходами учитывает соблюдение экологических и 
санитарных норм в сфере природопользования.  

Охрана земель и плодородного слоя почвы 
Проектируемый объект размещается в северо-западном районе г. Чебоксары. Проек-

том предусматриваются решения, обеспечивающие защиту почвенного покрова и земельных 
ресурсов от загрязнения и истощения. 

В период эксплуатации воздействие на недра и земельные ресурсы при соблюдении 
всех норм и правил отсутствует. 

В проекте разработан комплекс мер по снижению негативного воздействия строитель-
ства и эксплуатации проектируемого объекта на окружающую природную среду, представ-
лен перечень и расчет на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 
выплат. Даны рекомендации по организации производственного экологического контроля на 
территории расположения проектируемого объекта. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В проектной документации предусмотрены конструктивные, объемно-
планировочные, инженерно-технические решения и организационные мероприятия, обеспе-
чивающие в случае пожара: 

- нераспространение пожара от горящего здания на рядом расположенные здания 
обеспечивается соблюдением требуемых противопожарных разрывов между зданиями и со-
оружениями, а также комплексом инженерно-технических мероприятий; 

- возможность эвакуации людей наружу (на прилегающую к зданию территорию) до 
наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара 
обеспечивается проектированием путей эвакуации в соответствии с нормативными требова-
ниями; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 
пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и ма-
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териальных ценностей обеспечивается проектированием проездов для пожарной техники, 
подъездов к зданию, возможностью установки пожарных автолестниц и автоподъемников 
для доступа пожарных подразделений в любое помещение, проектированием наружного 
противопожарного водопровода. 

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничива-
ющими площадь, интенсивность и продолжительность горения. 

Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и существующими объек-
тами приняты с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения 
пожара и установлены в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной 
пожарной опасности проектируемых объектов.  

Размещение жилого дома и планировочное решение квартир позволяет обеспечивать 
нормируемую продолжительность непрерывной инсоляции не менее 2 часов. 

В каждой блок-секции сообщение между этажами осуществляется с помощью двух 
лифтов и одной незадымляемой лестничной клетки типа Н1. 

Каждый подъезд здания оборудован двумя пассажирскими лифтами грузоподъемно-
стью 400 кг и 630 кг с общим лифтовым холлом, и с общим машинным помещением на тех-
нический чердак. Габариты кабины лифтов грузоподъемностью 630 кг позволяют транспор-
тировать человека на носилках или в инвалидной коляске. 

Эвакуационные выходы с этажей предусмотрены на незадымляемые лестничные 
клетки типа Н1 с окнами в наружных стенах на каждом этаже. Выходы из лоджии холлов на 
открытые лоджии к незадымляемой лестничной клетке осуществляется через утепленные 
тамбуры. 

Эвакуация из жилой части здания, согласно п. 4.4.12 СП 1.13130.2009, предусмотрена 
через незадымляемую лестничную клетку Н1 непосредственно наружу (п. 4.4.6 СП 
1.13130.2009). 

Проход в наружную воздушную зону запроектирован через лифтовой холл. 
Проектируемый жилой дом имеет систему обеспечения пожарной безопасности, це-

лью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 
защита имущества при пожаре. 

Многоквартирный жилой дом проектируется II степени огнестойкости и класса кон-
структивной пожарной опасности С0. Высота здания по п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет 
47,72 м. Площадь пожарного отсека: Ф 1.3 – не превышает 2500 м2. 

Помещения электрощитовых имеют выходы непосредственно наружу. 
Насосные станции имеют отдельный выход наружу по лестнице, ведущей наружу (п. 

5.10.10 СП 4.131130.2013). Помещение насосной станции отделено от других помещений 
противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Подвальные помещения в каждой блок-секции имеют 2 эвакуационных выхода и два 
оконных проема (размеры 1,2 х 0,9 м) на лестницу ведущую наружу. Подвальные помещения 
блок-секций "А", "Г", "И" имеют дверной проем в соседние блок-секции "Б", "Д", "Ж" соот-
ветственно, и окно, выходящее в приямок. 

Проезды и подъезды запроектированы с твердым покрытием из асфальтобетона. Кон-
струкции проездов рассчитаны на нагрузку от пожарной техники не менее 10 т на ось. 

Проезды запроектированы с учетом обеспечения подъезда пожарных машин к проек-
тируемому зданию и доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое поме-
щение для проведения мероприятий по спасению людей и эвакуации материальных ценно-
стей при возгорании на объекте. Ширина и расположение проездов позволяет установить 
пожарный автомобиль на расстоянии не менее 5,0 м и не более 8,0 м от стен здания. В этой 
зоне отсутствуют ограждения, воздушные линии электропередачи и рядовая посадка деревь-
ев. Так же обеспечены беспрепятственные подъезды к источникам противопожарного водо-
снабжения жилого дома. 

Проектными решениями приняты конструкции, обеспечивающие необходимую проч-
ность и пространственную неизменяемость конструкций здания с учетом требований СП 
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», СП 50-101-2004 «Проектирование и 
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устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», СП 20.13330.2011 "Нагрузки и 
воздействия"; СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные поло-
жения". 

Пожарную безопасность зданий обеспечивается в соответствии с требованиями «Тех-
нического регламента о требованиях пожарной безопасности», СП 2.13130.2012, СП 
4.13130.2013, СП 54.13330.2011 к жилым зданиям и общежитиям квартирного типа функци-
ональной пожарной опасности соответственно Ф1.3, Ф1.2. 

Согласно СП 54.13330.2011 жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, 
ванных комнат, душевых, постирочных, саун) оборудуются автономными дымовыми пожар-
ными извещателями, соответствующими нормам пожарной безопасности НПБ 66-97. 

Для своевременного обнаружения пожара, оповещения людей о пожаре, отключения 
систем вентиляции, управления системой диспетчеризации здания и ликвидации пожара 
проектной документацией предусматривается автоматическая система пожарной сигнализа-
ции, построенная на адресных приемно-контрольных охранно-пожарных приборах «Сигнал-
20П», управляемых пультом контроля и управления «С-2000М». 

В помещении диспетчерской, расположенной в жилом доме (поз. 6, адрес: ул. Мина-
чева, д. 19, г. Чебоксары) предусмотрена установка приемно-контрольных приборов и пульта 
управления «С-2000М». При срабатывании пожарного извещателя поступает сигнал на при-
емно-контрольный прибор, который через проектируемую локальную сеть транслирует на 
пульт управления «С-2000М» через преобразователь интерфейса С2000-Ithernet. Канал связи 
данными проектными решениями не предусматривается. 

В помещениях прихожих квартир устанавливаются тепловые пожарные извещатели 
ИП103-5/2-АО (3 шт.). Согласно п. 13.11.1 СП 5.13130.2009 установка извещателей пожар-
ной сигнализации на потолке производится по месту.  

В электрощитовой, лифтовом холле, внеквартирных коридорах в качестве пожарных 
извещателей проектными решениями предусмотрены дымовые пожарные извещатели 
ИП212-45 и ручные пожарные извещатели ИПР513-3. 

В пожарных шкафах блок-секций "А"-"Д" устанавливаются устройства дистанцион-
ного запуска типа УДП 513-10, управляющие пожарной задвижкой посредством подачи сиг-
нала на шкаф управления ШУЗ-0,18 через пусковой блок С2000-КПБ. 

Открытое положение клапанов дымоудаления контролируется микровыключателями, 
которые включаются в шлейфы приборов «Сигнал-20П». 

При срабатывании в квартире тепловых извещателей в шлейфе или ручного пожарно-
го извещателя, соответствующий прибор «Сигнал-20П» через ПКУ «С-2000» включает соот-
ветствующее реле (на том же ППК) звукового оповещения данного этажа, а через соответ-
ствующие контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ» и устройства УК-ВК включается си-
стема дымоудаления, клапаны дымоудаления открываются, отключается приточно-вытяжная 
вентиляция, лифт принудительно спускается на 1-ый этаж. 

Приборы «С-2000», «С2000-КПБ», «С2000-Enternet», блоки резервного питания с ак-
кумуляторами РИП-12 устанавливаются в электрощитовых (блок-секций "А", "Б", "В", "Г", 
"Д"). Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20» устанавливаются на 
этажах. Для управления огнезащитными клапанами рядом с ППК «Сигнал-20П» устанавли-
ваются контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ». 

Цепи шлейфов пожарной сигнализации прокладываются по потолку и стенам, в ко-
робках. Для прокладки шлейфов пожарной сигнализации предусматривается кабель 
КПСЭнг-FRLS2х2х0,5(сертификат соответствия № С-RU.ПБ22.В.22396). 

Извещатели пожарной сигнализации имеют сертификаты пожарной безопасности. 
Оповещение о пожаре предусматривается оповещателями охранно-пожарными свето-

звуковыми «МАЯК-24КП». На каждом этаже устанавливается светозвуковой оповещатель 
«Маяк-12КП». 

СОУЭ включается от командного импульса, формируемого установкой автоматиче-
ской пожарной сигнализации. 
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Проектной документацией разработаны решения по системе автоматизации дымоуда-
ления с применением приборов «Сигнал-20П» и релейных блоков «С2000-КПБ» через ПКУ 
«С2000М».  

Для поддержания 30 % отрицательного дисбаланса при работе противодымной венти-
ляции предусмотрена подача приточного воздуха из шахты лифта через нормально-закрытые 
противопожарные клапаны с электроприводом на каждом этаже, которые открываются через 
20-30 с после включения системы дымоудаления. 

Согласно СП 6.13130.2009 кабельные линии систем противопожарной защиты преду-
мотрены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при 
групповой прокладке по категории А с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не 
содержащими галогенов (нг-FRHF). Для обеспечения безопасности людей электрооборудо-
вание надежно заземлено (занулено) в соответствии с требованиями ПУЭ и паспортными 
требованиями на электрооборудование. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Обеспечена возможность беспрепятственного и удобного передвижения маломобиль-
ных групп населения по участку. 

Для удобства движения инвалидов и маломобильных групп населения по территории 
дома на пешеходных путях при пересечении тротуаров с проезжей частью запроектированы 
съезды. Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов и инвалидов-
колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организованы без 
бордюров. На гостевой автостоянке предусмотрены места для автотранспорта инвалидов. 

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения и инвалидов в здание 
предусмотрены пандусы. Для безопасного движения по пандусам предусмотрено ограждение 
высотой 0,9 м. 

Входная площадка предусмотрена с навесом, водоотводом. В ночное время суток 
предусмотрено освещение входного узла. Поверхности покрытий входных площадок и там-
буров предусмотрены с твердым покрытием. 

Лифтовой холл жилой части каждой блок-секции предусмотрен на одной отметке с 
входным узлом и не требуют дополнительных мер по передвижению маломобильных групп 
до лифта. 

Для подъема маломобильных групп на первые этажи с уровней лифтовых холлов 
предусмотрены откидные пандусы. 

Для подъема инвалидов на второй и последующие этажи предусмотрен(ы) лифт(ы). 
Доступ инвалидов в лифтовой холл здания обеспечен. Ширина путей движения инвалидов на 
креслах-колясках в лифтовом холле принято не менее 1,8 м. 

Зона безопасности для инвалидов предусмотрена на балконах при лестничных клет-
ках с глухим простенком не менее 1,2 м. 

Размеры тамбура и ширина входных дверей соответствуют нормативным требовани-
ям. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов» 

Требования тепловой защиты выполняются соблюдением санитарно-гигиенических 
показателей, применением ограждающих конструкций с приведенным сопротивлением не 
менее нормируемых и соответствием удельной теплозащитной характеристики здания не бо-
лее нормируемого. 

В разделе приведены теплотехнические расчёты ограждающих конструкций, расчёт 
энергетических показателей здания. Представлен энергетический паспорт здания. 

Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,142 Вт/(м2·°С) и не пре-
вышает нормируемое значение 0,152 Вт/(м2·°С) согласно СП 50.13330.2012. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопитель-
ный период составляет 63,9 кВт·ч/м2 и меньше нормируемого значения 109,4 кВт·ч/м2 по 
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табл. 14 СП 50.13330.2012. Согласно табл. 2 Приказа № 399/пр от 06.06.2016 г. «Об утвер-
ждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» 
жилому зданию присваивается класс энергосбережения А (очень высокий). 

Энергетическая эффективность здания достигается за счет применения в проекте 
комплекса энергосберегающих мероприятий: 

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 
расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 
- устройство утепленных тамбуров при входах; 
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоля-

ционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации 
влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влаж-
ностным режимом; 

- использование эффективных светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с за-
полнением двухкамерными стеклопакетами; 

- применение пассивной системы солнечного теплоснабжения здания за счет остекле-
ния и ориентации здания по сторонам света; 

- использование индивидуальной системы теплоснабжения. 
Инженерные системы должны иметь качественную тепловую изоляцию. Должно 

осуществляться применение качественной сертифицированной запорно-регулирующей ар-
матуры. 

Для обеспечения рационального использования воды и ее экономии предусмотрены 
следующие мероприятия: 

- установка коллективного прибора учета холодной воды; 
- установка индивидуальных приборов учета холодной воды; 
- использование современных материалов и арматуры; 
- использование современного оборудования с автоматическим регулированием тем-

пературы в системе ГВС; 
- использование современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечи-

вающей сокращение расхода питьевой воды. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения здания обеспечивает надежную 

транспортировку хозяйственно-питьевой воды до водоразборных приборов и водонагревате-
лей. В подвале предусмотрен электрообогрев труб системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. 

Система теплоснабжения здания обеспечивает: 
- надежную транспортировку тепловой энергии до отопительных приборов с расчет-

ными параметрами; 
- автоматическое регулирование теплоотдачи приборов с помощью термостатических 

радиаторных клапанов RA-N. 
Для обеспечения экономии электроэнергии проводятся следующие мероприятия: 
- использование естественного освещения; 
- применение энергоэффективных люминисцентных ламп КЛЛ, светильников с фото-

акустическими датчиками; 
- использование приборов учета электроэнергии с высоким классом точности для бо-

лее жесткого контроля ее потребления; 
- выравнивание фазных нагрузок. 
Экономия электроэнергии достигается за счет автоматизации управления наружным 

освещением. Введение экономного "ночного" режима освещения позволяет сэкономить 2/3 
электроэнергии за счет отключения части светильников. Система АСУ "Горсвет" представ-
ляет собой централизованную трёхуровневую систему, работающую в реальном времени. 

В системе силового электрооборудования и электроосвещения необходимо использо-
вать только сертифицированные оборудование, энергосберегающие светильники и кабель-
ную продукцию. 
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Поквартирный учет расхода природного газа ведется счетчиком, встроенным в инди-
видуальный настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания Baxi 
ECO HOME 24F. 

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства» 

Раздел разработан с целью обеспечения эксплуатационных качеств строительных 
конструкций и инженерных систем, предотвращения их преждевременного износа и сокра-
щения расходов на эксплуатацию и ремонт. 

Принятые проектные решения обеспечивают: нормативную долговечность и опти-
мальный режим эксплуатации помещений, строительных конструкций и инженерного обо-
рудования; ремонтопригодность и возможность осуществления контроля технического со-
стояния основных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. 

Раздел содержит:  
- мероприятия по обеспечению механической безопасности объекта капитального 

строительства в период его функционирования; 
- мероприятия по техническому обслуживанию элементов здания; 
-  сроки и периодичность проведения текущих и капитальных ремонтов; 
- мероприятия по техническому обслуживанию инженерных систем здания; 
- сроки  и периодичность проведения текущих и капитальных ремонтов; 
- обоснование выбора оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации объек-

тов капитального строительства. 
Проектные решения, предусмотренные в данном разделе, обеспечивают выполнение 

требований, обусловленных статьей 36 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

Данным разделом установлен состав и порядок функционирования системы техниче-
ского обслуживания, ремонта и реконструкции здания. 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматри-
ваемые разделы проектной документации в процессе проведения негосударственной 
экспертизы 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 
внесены изменения и дополнения внесены не были. 

Раздел 1 «Общая пояснительная записка» 

Замечаний нет. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Замечаний нет. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Замечаний нет. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Замечаний нет. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- техниче-
ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений» 
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Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Замечаний нет. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Замечаний нет. 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Замечаний нет. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

Замечаний нет. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Замечаний нет. 

Подраздел 7 «Система газоснабжения» 

Замечаний нет. 

Раздел 6 «Проект организации строительства. Корректировка срока строитель-
ства» 

Замечаний нет. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Замечаний нет. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Замечаний нет. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Замечаний нет. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов» 

Замечаний нет. 

Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства» 

Замечаний нет. 

Раздел 12 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

Замечаний нет. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении результатов инже-
нерных изысканий 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют техническому за-
данию, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
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Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют техническому за-
данию, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют техническому за-
данию и программе проведения инженерно-экологических изысканий, требованиям норма-
тивно технических документов СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для стро-
ительства». 

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 
проектной документации 

Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации земельного 
участка»  соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». 

Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют 
требованиям СНиП 31-01-2003, СП 131.13330.2012, СНиП II-23-81*, СНиП 21-01-97, зада-
нию на проектирование. 

Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные 
решения» соответствуют требованиям СП 22.13330.2011, СП 52-110-2009, СП 
63.13330.2012, СНиП II-23-81*, заданию на проектирование. 

Принятые проектные решения подраздела «Система электроснабжения» соответ-
ствуют требованиям ПУЭ-99 (действующие главы, шестое издания), ПУЭ-2003 (седьмое из-
дание), СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СНиП 73.13330.2016, ГОСТ 31565-2012, 
СанПИН 2.2.1/1.1.1278-03. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоснабжения» соответствуют 
требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»; Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СП 54.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, 
СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 30.13330.2012, СП 31.13330.2012, СП 73.13330.2012, СП 
10.13130.2009, СП 40-101-96, СП 40-102-2000, СНиП 2.04.01-85*, СП 8.13130.2009, СП 
61.1330.2012. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоотведения» соответствуют 
требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»; Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СП 54.13330.2011, СП 30.13330.2012, СП 
32.13330.2012, СП 73.13330.2012, СНиП 2.04.01-85*, СП 61.1330.2012, СП 40-102-2000, СП 
40-107-2003, СП 40-101-96. 

Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 
60.13330.2012, СП 61.1330.2012, СП 40-102-2000, СП 40-101-96. 

Принятые проектные решения подраздела «Сети связи» соответствуют требованиям 
задания на проектирование, РД 45.120-2000, РД 78.36.003-2002. 

Принятые проектные решения подраздела «Система газоснабжения» соответствуют 
требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления»; СП 62.13330.2011 «Газораспре-
делительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; СП 42-101-2003 
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 




